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Замовлення                                  №   - 2024  АБ

1. За відм.±0.000 прийнято рівень підлоги існуючої будівлі.

   2.Роботи по влаштуванню фундаментів вести відповідно до СНиП 3-02.01-87.

  3. При виконанню земляних, будівельних і монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог ДБН

А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова  безпека у будівництві".

4. Фундаменти виконати з тяжкого бетону кл. С12/15. Під фундаменти виконати бетонну підготовку з

бетону кл. С8/10.

5. Горизонтальну гідроізоляцію на відм. -0.770 виконати з бітумно-полімерної мастики.

6. Вертикальну гідроізоляцію виконати шляхом обмазування стінок фундаментів бітумно-полімерної

мастики.

7. Арматурні каркаси з'єднувати за допомогою в'язального дроту.

8.Робочу арматуру не доводити до краю

фундаменту на величину 15мм.

9. Захисний шар арматури прийняти

50мм.

10. Зворотню засипку  фундаменту

виконувати місцевим грунтом з

ретельним пошаровим ущіленням грунту.

11. При виробництві робіт в зимових

умовах фундаменти виконувати

відповідно до СНиП 3-02.01-87 і

вказівками по виробництву робіт в

зимових умовах до даного проекту.
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в прошарку цементно-піщаного розчину

товщиною 20мм

Гідроізоляція - 2 шари
гідроізолу

Грунт зворотньої засипки;

Битумно-полімерна гідроізоляція "Ceresit" СР 43 - 2мм;

Захисний шар Ceresit CT 85, армированный

 склосіткою                                                                      -5мм;

Екструдований пінополістирол                                     -50мм;

Клеюча суміш Ceresit CT 85                                           -5мм;

Бітумно-полімерна гідроізоляція "Ceresit" СР 43        - 2мм;

Грунтовка бітумно-полімерна "Ceresit" ВТ26;

Стіна фундаменту.
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 склосіткою                                                                      -5мм;

Екструдований пінополістирол                                     -50мм;

Клеюча суміш Ceresit CT 85                                           -5мм;

Бітумно-полімерна гідроізоляція "Ceresit" СР 43        - 2мм;
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Стіна фундаменту.

3-3,4-4

Бетон кл. С12/15

Бетон кл. С8/10
400

-0.900

-1.650

Примітки:

1.Технічні вказівки див аркуш АБ-

2. Розміри з * уточнити по місцю.

3. Перерізи  замаркований на аркуші АБ-

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол.

Масса,

ед.кг

1

Примеч.

2

4

Специфікація матеріалів

ДСТУ 3760-98
0.28

220.92

ДСТУ 3760-98

Бетон кл. С12/15

 -//-

28.54м³

 -//-  -//-

4.74м³

 -//-
Бетон кл. С8/10

 Матеріали:

ДСТУ 3760-98
       Ø8АІІІ   L=330

 789 0.13

102.57

3 ДСТУ 3760-98
       Ø10АІІІ   Lзаг.=711

0.617

438.6

Сітка

       Ø12АІІІ   Lзаг.=694 м пог.
0.888

616.2

       Ø8АІІІ   L=710
 789
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Примітки:

1.Технічні вказівки див аркуш АБ-

2. Розміри з * уточнити по місцю.

3. Перерізи  замаркований на аркуші АБ-

4. Специфікацію матеріалів див. аркуш АБ-
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Стійка Ст
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Обозначение Наименование

Кол.

Масса,

ед.кг

1

Примеч.

2

Специфікація матеріалів

11.53

ДСТУ 3760-98
       Ø16АІІІ   L=520

 4 0.82

3.28

 1

R2
5

Мн-1

 16

14.81

236.96

ГОСТ 19903-76 -12х350х350

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Матеріал конструкцій - сталь С245  по ГОСТ 27772-88 (535-88,

14637-89).

2. Виготовлення конструкцій проводити в повній відповідності до вимог

СНиП 3-18-75 "Металлические конструкции", СНиП 3.03.01-87 "Несущие

и ограждающие конструкции".

3. Параметри зварювальних матеріалів повинні відповідати ГОСТ

2246-75*.

4. Зварку проводити електродами типу Е-42, Е-42а по ГОСТ 9467-75.

Товщину зварних швів приймати по найменшій товщині зварюваних

елементів.

5. Контроль зварних швів проводити зовнішнім оглядом з перевіркою

геометричних розмірів і форми швів по ГОСТ 3242-79 - 100%.

6. Після зварки всі напливи, гострі кромки і задирки зачистити

шліфмашинкою.

7. Антикорозійний захист конструкцій виконується відповідно до вимог

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии",

ДБН  В.2.6 -163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування,

виготовлення та монтажу"

8. Перед монтажем всі металоконструкції грунтувати грунтом типу ГФ-021

ГОСТ25129-82,

після монтажу - фарбувати за два рази емалью ПФ-115.
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