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Насосна ПГ
ЮФП-Pumps 21 IR 100-250B + OP 32/8 FPCC

(Q = 286 м³/год, Н = 66м, Р = 75кВт)
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  Примітки:
1. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і

прокладаються в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані.
Зазори між трубопроводами і гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним
ступенем вогнестійкості.

2. Монтаж сигналізаторів гідравлічного двигуна виконати згідно із рекомендаціями виробника по
типовій схемі.

рівень землі

75
0

11
00

Підключення
пож.техніки
750х750х250

250

Телескопічний
шпиндель

Засувка
клинова

Клапан
зворотній

750

75
0

25
0

13
50

10
50

В секцію №4
(∅159)

Гасильник завихрення потоку
∅1000

Гасильник завихрення потоку
∅1000

Труба оцинкована Ду20

25
00

40
0

2000

Ворота для монтажу обладнання

Q=2.0тс

20
0

40
0

42
00

73
8

27
00

Водопровід для перевірки
характеристик насоса

Насосна ПГ
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