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Комплектування і склад розділів 

Проектно-кошторисної документації на об'єкт: 

 

«Капітальний ремонт системи опалення молодшої школи Закладу загальної середньої 

освіти с. Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. Новоборисівка, Роздільнянського району, Одеської 

області» 

Стадія «Робочий проект» 
 

Позначення 

комплекту 
Назва розділу 

Марка креслень 

(документації) 
Примітка 

1 2 3 4 

Розділ 1 Пояснювальна записка ПКД-12/09-2021-ПЗ  

Розділ 2 
Система опалення молодшої 

школи 
ПКД-12/09-2021-ОВ  

Розділ 3 
Тепловий пункт молодшої 

школи 
ПКД-12/09-2021-ТМ  

Розділ 4 

Електротехнічні рішення та 

автоматика теплового пункту 

молодшої школи 

ПКД-12/09-2021-ЕТР,АТМ  

Розділ 5 Кошторисна документація ПКД-12/09-2021-К  
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ПІДТВЕРЖЕННЯ ГІПа 

 

Проектно-кошторисна документація на  «Капітальний ремонт системи опалення 

молодшої школи Закладу загальної середньої освіти с. Новоборисівка Новоборисівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. 

Новоборисівка, Роздільнянського району, Одеської області» розроблена відповідно до 

діючих норм, правил і стандартів. 

 

 

 

Головний інженер проекту ________________ Кушнір О.М. 

 

 

 
 

 

Кваліфікаційний сертифікат 

Серія АР №_________ виданий згідно рішення 

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

від __________ р. 

свідоцтво про підвищення кваліфікації №________ 

від __________ р. 
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Загальні вказівкиВідомість робочих креслень

основного комплекту

Загальні дані5

6

Аркуш Найменування Примітка

План підвалу.

Відомість документів на які посилаються 

НайменуванняПозначення

та які додаються

Примітка

Документи, що додаютьсяПКД-12/09-2021-ОВ

Специфікація обладнання,

виробів і матеріалів

План 1 поверху.

АркушівАркушСтадія

ПКД-12/09-2021-ОВ

Ізм. Кіл . Аркуш № док. Підпис Дата

Система опалення молодшої школи

Капітальний ремонт системи опалення молодшої школи Закладу загальної середньої
освіти с. Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району
Одеської області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. Новоборисівка, Роздільнянського

району, Одеської області

РП
 Розроб . Ніколенко С.О.

 ГІП Кушнір О.М.

ТОВ

«Проектгідромонтаж»
Загальні дані

кВт

холода
вентиля-опалення

загальнийна приміщення
Найменування

Основні показники по кресленнях 

 Період

при tн,°C
 року

Витрата тепла, Вт

на 

Встановлена 
потужність 

 , кВт

-18

-
-79050 79050

ГВС
на 

-

Витрата 

-цію

             опалення та вентиляції

електрична

 Молодша школа

Документи за посиланням

Деталі кріплення санітарно-технічних4.904-69

приладів і трубопроводів

План 2 поверху 

Аксонометрична схема системи опалення 7

1. Проект виконаний на підставі архітектурно -планувальних креслень і технологічного завдання і передбачає

влаштування опалення молодшої школи вул . Чкалова , 5, с. Новоборисівка , Великомихайлівського району , Одеської

області .

2. Проект виконаний відповідно до вимог діючих норм , правил і стандартів відповідно до наведеного нижче переліку :

- ДБН В .2.5-67:2013 " Опалення , вентиляція і кондиціювання ";

- ДБН В .2.2-3:2018  " Заклади освіти . Будинки і споруди ";

- ДБН В .2.6-31:2016 "" Теплова ізоляція будівель "

3. Температура зовнішнього повітря для проектування опалення в холодний період прийняті t = -18 ° С.

4. Параметри внутрішнього повітря в холодний період прийняті відповідно до

 ДБН В .2.2-3: 2018 " Заклади освіти . Будинки і споруди ."

5. Джерело теплопостачання - зовнішні теплові мережі . Параметри теплоносія 80-60 ° С.

Системи опалення двотрубні тупикові з прокладкою трубопроводів в конструкціях підлоги і стін . В якості нагрівальних

приладів у спортзалі прийняті - сталеві радіатори .На підводці що подає до кожного нагрівального приладу

встановлюється вентиль термостатичний з головкою термостатичною .

Трубопроводи систем опалення та теплопостачання монтуються з  труб РР R ( армовані скловолокном ).  Всі

трубопроводи у підвалі ізолюються .

У спортзалі нагрівальні прилади захищені негорючими екранами .

6. Монтаж радіаторів опалення на сходових клітках виконувати не нижче чим 2.2 м, або в нішах .

7. При  перетині через перекриття стояки системи опалення виконувати з улаштуванням противопожарніх манжет .

8. Кріплення трубопроводів виконати відповідно до серії 4.904-69.8. Монтаж і випробування проводити відповідно до

вимог ДСТУ -Н Б В .2.5-73 : 2013 " Внутрішні санітарно -технічні системи ". При виконанні монтажних робіт

дотримуватись вимог ДБН А .3.2-2-2009 " ССБП . Промислова безпека у буд iвніцтв i. Основн i положення ".

Пуско -налагоджувальні роботи здійснюються спеціалізованою організацією , яка має ліцензію на виробництво

зазначених видів робіт .

9. Все обладнання , труби , деталі трубопроводів і трубопровідна арматура сертифіковані на Україні і дозволені до

застосування .

5 9



АркушівАркушСтадія

ПКД-12/09-2021-ОВ

Ізм. Кіл . Аркуш № док. Підпис Дата

Система опалення молодшої школи

Капітальний ремонт системи опалення молодшої школи Закладу загальної середньої
освіти с. Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району
Одеської області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. Новоборисівка, Роздільнянського

району, Одеської області

РП
 Розроб . Ніколенко С .О.

 ГІП Кушнір О.М.

ТОВ

«Проектгідромонтаж»

План підвалу

План 1 поверху

План 2 поверху

∅63х8.6

∅50х6,9 ∅50х6,9

∅20х2,8

 Ст1
∅50х6,9

 Ст1
∅50х6,9

 Ст2
∅50х6,9

 Ст2
∅50х6,9

 Ст3
∅40х5,5

 Ст4
∅40х5,5

∅20х2.8 ∅32х4,4 ∅25.х3,6

∅25.х3,6

∅25.х3,6

∅25.х3,6∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8

∅32х4,4 ∅32х4,4

∅32х4,4

∅32х4,4

∅25.х3,6∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8

∅25х3,5∅20х2.8 ∅32х4,4

 Ст3
∅40х5,5

∅50х6,9

∅20.х2,8

∅50х6,9∅32х4.4∅32х4.4∅32х4.4∅32х4.4

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8∅25х3,5∅25х3,5

∅25х3,5

∅25х3,5

∅40х5,5∅40х5,5∅32х4.4∅32х4.4

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8∅25х3,5∅32х3,5

∅32х3,5

∅32х3,5

∅20х2.8

 Ст4
∅40х5,5

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.4м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.8м

22-50
L=1.6м

33-50
L=1.8м

33-50
L=1.8м

33-50
L=1.8м

33-50
L=1.8м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

33-50
L=1.8м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

33-50
L=2,0м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

33-50
L=2,0м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

З теплової мережі
    ∅57х3.0
 (труби сталеві )
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∅32х4,4

штроба в
підлозі

штроба в
підлозі

штроба в
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План 1 поверху 

План 2 поверху 

План підвалу
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АркушівАркушСтадія

ПКД-12/09-2021-ОВ

Ізм. Кіл . Аркуш № док. Підпис Дата

Система опалення молодшої школи

Капітальний ремонт системи опалення молодшої школи Закладу загальної середньої
освіти с. Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району
Одеської області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. Новоборисівка, Роздільнянського

району, Одеської області

РП
 Розроб . Ніколенко С .О.

 ГІП Кушнір О.М.

ТОВ

«Проектгідромонтаж»
Аксонометрична схема системи опалення

∅50х6,9

∅50х6,9

∅63х8.6

 Ст3
∅40х5,5

 Ст4
∅40х5,5

∅20х2,8

∅20х2.8 ∅40х5,5 ∅32х4,4

∅32х4,4

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8 ∅25.х3,6 ∅25.х3,6

∅25.х3,6

33-50
L=1.8м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.8м

22-50
L=1.4м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.8м

22-50
L=1.4м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

∅20.х2,8∅40х5,5∅40х5,5∅32х3,5∅32х3,5

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8∅25х3,5∅32х3,5

∅32х3,5

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8∅25х3,5

∅25х3,5

∅32х3,5 ∅32х3,5 ∅32х3,5 ∅32х3,5

33-50
L=1.8м

33-50
L=1.8м

33-50
L=1,8м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

33-50
L=1.4м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.2м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

33-50
L=2,0м

33-50
L=2,0м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

22-50
L=1.6м

7 9

∅50х6,9 ∅50х6,9

на гребінку

∅32х3,5

∅20.х2,8∅20.х2,8∅20.х2,8 ∅25х3,5 ∅32х3,5

∅20.х2,8 ∅25х3,5 ∅32х3,5∅32х3,5

в стіні 1 єт.

в стіні 2 єт.

в стіні 2 єт.

в стіні 1 єт.

Під стелею підвалу

в стіні 1 єт.

Схема системи опалення

а

а

б

б
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ASV-I
dn40 n2.2

ASV-PV 4G
dn32 n9

ASV-I
dn40 n2.4

ASV-PV 4G
dn40 n4



  обладнання,

вироби,

матеріалу

Найменування і технічна характеристикаПозиція позначення документа,

Тип, марка,

опитувального листа

  виробник

Код Завод Кількість

виміру

Одиниця

одиниці

Маса 

кг

Примітка

АркушівАркушСтадія

ПКД-12/09-2021-ОВ

Ізм. Кіл . Аркуш № док. Підпис Дата

Система опалення молодшої школи

Капітальний ремонт системи опалення молодшої школи Закладу загальної середньої
освіти с. Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району
Одеської області, за адресою вул. Чкалова, 5, с. Новоборисівка, Роздільнянського

району, Одеської області

РП
 Розроб . Ніколенко С.О.

 ГІП Кушнір О.М.

ТОВ

«Проектгідромонтаж»
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Радіатор сталевий панельний  22-500 длина 1.2 м. шт 1422-50 L1200

Радіатор сталевий панельний  22-500 длина 1.4 м. шт 322-50 L1400

Радіатор сталевий панельний  22-500 длина 1.6 м. шт 1022-50 L1600

Радіатор сталевий панельний 33-500 длина 1.4 м. шт 733-50 L1400

Радіатор сталевий панельний  33-500 длина 1.8 м. шт 633-50 L1800

1

2

3

4

5

Муфти dn20х1/2"  Нр

шт

6

 Відведення повітря ручної (кран Маєвського) 1/2"

шт

7

 Заглушка 1/2"

шт

8

Термостатичний елемент

Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням кутовой Ду15

Запірний клапан кутовой, з можливістю приєднання дренажного крана, Ду15

9

10

11

шт

шт

шт

Відведення 90 ° Ф20

Відведення 90 ° Ф25

Відведення 90 ° Ф32

Відведення 90 ° Ф50

Трійник Ф20

Tройнік перехідною з двох сторін 25-20-20

 Tройнік перехідною 25-20-25

шт 24

шт 10

шт 10

шт 10

шт 20

шт

12шт

шт 8

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Радіатор сталевий панельний  33-500 длина 2.0 м. 33-50 L2000 шт 2

Трійник Ф40

Трійник Ф63

шт 6

шт 2

 Tройнік перехідною 32-20-32 шт 28

Специфікація обладнання,

 виробів і матеріалів
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42

42

42

84

42

42



  обладнання,

вироби,

матеріалу

Найменування і технічна характеристикаПозиція позначення документа,

Тип, марка,

опитувального листа

  виробник

Код Завод Кількість

виміру

Одиниця

одиниці

Маса 

кг

Примітка

 Лист
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 Муфта перехідна 32-20

 Муфта перехідна 32-25

 Муфта перехідна 40-32

 Муфта перехідна 40-25

шт 4

шт 2

шт 4

шт 2

шт 2

шт 4

шт 8

шт 6

шт 4

 Tройнік перехідною 40-20-40

 Tройнік перехідною 50-40-50

 Tройнік перехідною 50-32-50

 Муфта перехідна 40-20

 Муфта перехідна 50-32

Труба PPR армована скловолокном РN не менше 20бар,РN не менее 20бар, Т=90 С

∅20х2.8

∅25х3.5

∅32х4.4

∅40х5.5

∅50х6,9

м. 120

м. 75

м. 185

м. 26

м. 35

м. 13

Базальтові теплоізоляційні півциліндри каширування фольгою l=1 м.

для dn50

для dn63

м. 26

м. 40

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

∅63х8.6

 Муфта перехідна 63-50 шт 2
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Регулятор перепаду тиску dn32

Регулятор перепаду тиску dn40

ASV-PV 25 4G 

ASV-PV 25 4G 

шт 1

шт 1

DANFOSS

DANFOSS

 Настроюється запірно-вимірювальний клапан dn32 ASV-I штDANFOSS 2

41

42

43

Манжета протипожежна для dn40
шт 4

44

Манжета протипожежна для dn50
шт 4

45
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