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Примітки
1. Послідовність з'єднання інверторів витою парою можно змінювати.
2. Всі вводи кабеля в розподільчий щит знизу через гермовводи.
3. Всі зміни в проекті погоджувати з проектантом.
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Рубильник 400А

Від інверторів In-1, In-2

До існуючої шафи
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