
Загальні дані
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Фрагмент плану на відм.+0,000 з мережами водопроводу
Фрагмент плану на відм.+0,000 з мережами каналізації

Аксонометрична схема системи В2ф/ц

2

Аксонометрична схема систем В1ф/ц, Т3ф/ц, Т4ф/ц

Аксонометрична схема системи К1ф/ц
Водомірний вузол холодної, гарячої води з лічильником Ду20мм М1:20
Кран-комплект пожежний. Специфікація

Фрагмент плану на відм.-4,200 з мережами водопроводу та каналізації

господарчо-питний водопровід В1ф/ц 7,8 2,58 1,21

Основні показники  водопроводу та каналізації 

Найменування
    системи 

Потрібний 
 мтиск, 

         кВтпожежі

Розрахункові витрати

л/см3м3/добу /год   при

   Встановлена
    потужність 

      двигунів,
      електро- Примітка

10,0

Загальна витрата 15,99 6,37183,71в тому числі:

10,8 3,8 1,08гарячий водопровід Т3ф/ц
Протипожежний вопровід В2 5,5 2 зона18,72 2х2,6

Побутова каналізація К1 18,6 3,8 3,42

5,2
Поповнення басейну В1ф/ц 21,3 0,89 0,24

Специфікація обладнання (на 7 арк.)ПБ-91-ВК.С

Позначення

 Документи, що додаються

Найменування

Документи, на які посилаються

Примітка

Вузли та деталі трубопроводів з пластмасових труб
для систем водопостачання та каналізації

Серія 4.900-9
Випуск 0-1

Опорні конструкції і засоби кріплення стальних трубопроводів внутрішніх
сан.-техн. систем

Серія 5.900-7
Випуск 4

Деталі кріплення санітарно-технічних приладів
і трубопроводів. Робочі креслення.

Серія 4.904-69

Встановлення санітарних приладів з використанням
каналізаційних пластмасових труб

Будів.кат. ч.10
розд.5, підроз.11

Відомість документів, на які посилаються, і які додаються

Деталі кріплення трубопроводів. Скоби і хомути. Конструкції, розміри.ГОСТ 24132-80-
ГОСТ 24140-80

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ, ДЛЯ ЯКИХ ПОТРІБНІ АКТИ ПРИХОВАНИХ РОБІТ:
1.Промивання та дезинфекція трубопроводів питного водопроводу.
2.Акти гідравлічного випробування систем внутрішньго господарчо-питного водопроводу;
3.Герметизація випусків каналізації та водостоку;
4.Виконання зварювальних робіт (якість зварки, повнота зварних швів та утворення емальованого покриття в місцях
зварки);
5.Акт приймання системи i випускiв побутової каналiзацiї.
6.Акт приймання внутрiшнiх систем господарчо-питного, гарячого водопостачання.
7Акт приймання систем протипожежного водопроводу та обладнання.
8.Акт приймання систем прoтипожежного захисту пiсля комплексного випробування.
9.Ущільнення трубопроводів в місцях проходу через перекриття та конструкції;
10.Антикорозійний захист трубопроводів;
11.Акти на труби, матеріал труб, запірну та регулюючу арматуру, використані при монтажі та їх відповідність проекту.

                                    ГОСПОДАРЧО-ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД В1ф/цф/ц
Джерелом господарчо-питного водопостачання  фітнес-центру є діюча мережа комплексу (паркінг).
В ніші фітнес-центру на вводі передбачено водомірний вузол Ду20мм.
Необхідний тиск забеспечується насосною станцією на відм.-7,500.
Мережа госп.-питного водопостачання  комплексу запроєктована кільцевою.
Згідно завдання для приміщення фінської парної передбачен водопровід з краном.
Мережа водопостачання монтуються із сталевих емальованих труб зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб Ду=15-32мм по ДСТУ 8936:2019 та
поліетиленових труб  Heat-Pex діаметром 20х2.8-32х4,4мм.
Горизонтальні трубопроводи прокладаються з ухилом 0.002 та влаштуванням спускного обладнання в знижених місцях.
Трубопроводи прокладаються під стелею, закрито в нішах та штробах в санітарно-технічних приміщеннях та в тілі підлоги.
Мережі господарсько-питного водопроводу котрі запроектовані в тілі підлоги запроєктовані в ізоляції.
Всі стояки та магістралі, обладнані трубною ізоляцією «Thermaflex» товщиною не менше 6мм від конденсації.
Після зварювальних робіт місця зварювання необхідно обробляти згідно рекомендацій виробника трубопроводів.

ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Т3ф/цф/ц
Джерелом гарячого водопостачання є ІТП №2 комплексу.
Передбачено облік гарячої водоспоживання в ніші фітнес-центру.
Мережа гарячого водопостачання комплексу запроєктована кільцевою. Мережа фітнес-центру запроєктована тупіковою.
Мережа водопостачання монтуються із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб Ду=15-32мм по ДСТУ 8936:2019 та поліетиленових труб  Heat-Pex діаметром
20х2.8-32х4,4мм.
Горизонтальні трубопроводи прокладаються з ухилом 0.002 та влаштуванням спускного обладнання в знижених місцях.
Трубопроводи прокладаються під стелею, закрито в нішах та штробах в санітарно-технічних приміщеннях та в тілі підлоги.
Мережі гарячого водопроводу котрі запроектовані в тілі підлоги запроєктовані в ізоляції.
Всі стояки та магістралі, обладнані трубною ізоляцією «Thermaflex» товщиною не менше 10мм від конденсації.
Після зварювальних робіт місця зварювання необхідно обробляти згідно рекомендацій виробника трубопроводів.
                                  ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД В2ф/ц
Для внутрішнього пожежогасіння бідівлі прийнято 2 струмень витратою 2,6л/с.
Джерелом протипожежного водопроводу є мережа комплексу II-зони.
Необхідний тиск протипожежного водопроводу забезпечується за допомогою насосної станції на відм.-7,500.
Пожежна шафа додатково укомплектовується відповідно до ДСТУ 4401-1 двома ручними вогнегасниками. Кожна пожежна шафа обладнується кнопками
дистанційного пуску пожежних насосів, має отвори для провітрювання, прилаштована для опломбування та візуального огляду без відкривання, відповідно до
п.8.12, п.8.13 ДБН В.2.5-64:2015 Зміна 1. Передбачено встановлення датчика положення пожежного крану. Зовнішнє оформлення дверей пожежних шаф повинно
відповідати вимогам ДСТУ ISO6309.
Внутрішні мережі протипожежного водопроводу монтуються із сталевих труб (чорних) Ду76-50мм за ГОСТ 10704-91 та фарбуються  в червоний колір.
Горизонтальні трубопроводи прокладаються з ухилом 0.002 та влаштуванням спускного обладнання в знижених місцях.
Після зварювальних робіт місця зварювання необхідно обробляти згідно рекомендацій виробника трубопроводів.
                                                   ГОСПОДАРЧО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ К1ф/ц
Мережа самопливної каналізації запроектована для відведення побутових стоків від санвузлів, лотків, технологічного обладнання фітнес-центру.
Мережа побутової каналізації фітнес-центру запроєктована з підключення до існуючої мережі побутової каналізації в паркінгу.
Стояки господарчо-побутової каналізації вбудованих приміщень прокладаються приховано обшивкою. Вентилювання каналізаційної мережі передбачено через
стояки житлових приміщень та встановлення частково на стояках вент.клапани HL900NECO.
Згідно ДБН В.2.5-64:2012 п.19.25  за доглядом господарчо-побутової каналізації проектом передбачено на магістральних трубопроводах, встановленням прочисток,
а також ревізії на стояках мережі. Для збільшення пропускної спроможності стояків приєднання горизонтальних підключень здійснюється під кутом 45º.
Внутрішні каналізаційні мережі в приміщенні паркінга виконуються з чавунних труб Ду150-50мм, вище відм.+0,000 виконуються з ПП труб Ду110-50мм по ДСТУ Б
В.2.5-32:2007.
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Р

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення
по просп. Перемоги, 55/2  у Солом'янському районі м. Києва.

Перевірив ТОВ "БК "Міськбудінвест"
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57*4.0

до басейнів

від спорежнення ванн басейнів

через колодязь гаситель напору

К
1
ф

/
ц

(
ж

/
с
 
№

2
)

підйом з відм. -7.500

Пр     100

Ст К1ф/ц-6 (ф/ц)

Ст К1ф/ц-7 (ф/ц)

Пр     100

Ст Т3ф/ц-10(вбуд.п) 
Ст В1ф/ц-10(вбуд.п) 

Ст Т3ф/ц-11(вбуд.п) 

Ст В1ф/ц-11(вбуд.п) 

Ст Т4ф/ц-6(вбуд.п) 

25

Поливальний кран

Ст К1ф/ц-2 (офіс №2)

Ст Т3ф/ц-1(офіс №2) 

Ст В1ф/ц-1(офіс №2) 
Пр     100

Пр     150

Ст К3Н-1(паркінг) 

89*3.0

100

Ст К1ф/ц-1 (офіс №3)

Ст К1ф/ц-1 (паркінг)

100

Ст К1ф/ц-27 (А)

100

100

Ст К3-2 (ф/ц)

100

К
1
ф

/
ц

(
ж

/
с
 
№

2
)

Ст К1ф/ц-16 (ф/ц)

Пр     100

100

160*6.2

К2  опуск

з 1 поверху

Ст К2-8 (А)

К2  опуск

з 1 поверху

Ст К2-6

Пр     200

219*6.0

Пр     150

273*6.0

15 2 зона

15 2 зона

Ст Т3ф/ц-11 (ж/с №2)

Ст В1ф/ц-11 (ж/с №2)

15 2 зона

15 2 зона

15

20

15

20

15

15

Ст Т3ф/ц-1(офіс №3) 

Ст В1ф/ц-1(офіс №3) 

Ст В1ф/ц-1(Пл.кр ж/с) 

Ст В1ф/ц-3(Пл.кр ж/с) 

25

25

32

32

40

32

89*4.0 40

40 32

89*4.0

40

50

50

50

32

25

32

40

25

25

25

50
40

50

40

50

25

20

25

20

20

32

25

57*4.0

51*3.0

28*1.2

35*1.5

57*4.0

51*3.0

35*1.5

28*1.2

35*1.5

57*4.0

35*1.5

57*4.0

К
1
ф

/
ц

(
A

)
 

К
1
ф

/
ц

(
A

)
 

100

К
1
ф

/
ц

(
A

)
 

20

40

40

40
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32

32

Ст К2-15 (А)

32
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20

К
1
ф

/
ц

(
ж

/
с
 
№

2
)

25

100

Ст К2-7

К
1
ф

/
ц

(
в
б

у
д

.
п
)

Пр     100

Пр     100

на відм. -7.500

опуск

100

40

підйом

с відм. -4.200

133*4.5

133*4.5

К
4
Н

К
4
Н

Ст К3-1 (вбуд.п)

40

57*4.0

57*4.0

48*3.0

20

25

25

50

40

57*4.0

40
159*5.0

273*6.0

159*5.0

273*6.0

273*6.0

273*6.0

159*5.0

219*5.0

273*6.0

К2
К2

К2

К2

К2

114*4.0

К2

100

100

25

114*4.0

Ст К2-16 (А)

114*4.0

114*4.0

114*4.0

Ст К2-14 (А)

159*5.0

159*5.0

35*1.5

100

35*1.5

28*1.2

100

57*4.0

57*4.0

51*3.0

273*6.0

К2

К2

К2

К2

100

133*4.5

підйом

на відм. -4.200

133*4.5

40

159*5.0

159*5.0

159*5.0

Т-100

опуск

К
2

опуск на відм. - 7.500

опуск на відм. - 7.500

опуск на відм. - 7.500

К1ф/ц(ж/с №2)

К
1
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/
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(
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р
к
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К
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ф

/
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(
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/
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К1ф/ц(ф/ц)

опуск на відм. - 7.500

К1ф/ц(ф/ц)

опуск до відм. - 7.500

Ст К1ф/ц-1 від промивання 

під час чищення стінок і дна ванн басейнів

К1ф/ц(ф/ц)

від трапа

1 поверху

від трапа

1 поверху

від трапа

К
1
ф

/
ц

(
ф

/
ц

)

від трапа
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К
2
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л
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Т3ф/ц(1зона вбуд.п) 

Т4ф/ц(1зона вбуд.п) Т4ф/ц(1зона вбуд.п) 

В1ф/ц(1зона вбуд.п) 

К1ф/ц(ж/с №2)
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/
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.
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)
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В1ф/ц(офіс) 

Т3ф/ц(офіс) 

опуск 

дивись розділ ОВ

дивись розділ ОВ

див. проект "ТX бассейну"

див. проект "ТX бассейну"

К1ф/ц(вбуд.п)

Т
3
ф

/
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(
1
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/
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(
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№
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К3(вбуд.п)

Т
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/
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(
1
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в
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.
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)
 

К1ф/ц(ф/ц)

К4Н
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К
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Т
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/
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(
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в
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у
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.
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Т
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/
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(
1
з
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н
а
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)
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Т3ф/ц (ж/с №2 2 зона)

К4Н

К4Н
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150 150
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2140
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0

24356903275
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2650475
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0
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7025
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78755625
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3200

866
0

6305 4005935
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1660 2280 113
5

6707030
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455

1195
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0
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5

15590

335
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7560 2310
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0
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7007810
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35

249
5

2110

335
0

660

139
5

1545

94901375
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316

0

3400

3400 850

1375

174
0

18553370

720

176
5

4260

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ НА ВІДМ.-4,200 З МЕРЕЖАМИ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

1755

20235

526
0

350

471
0

39906504990

134
5 8890

800

6910

8400 855

підключення фітнес-центру
до мереж водопроводу

Ст.Т4ф/цф/ц-1, Ø25ст.
Ст.Т3ф/цф/ц-1, Ø32ст.
Ст.В1ф/цц/ф-1, Ø32ст.

Cт.К1ф/ц-1, Ø100ч.

Опуск К1ф/ц-2,
Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-3,
Ø50ч.

Опуск від трапа існуючого, Ду50

Опуск К1ф/ц-4, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-6, Ø100ч., від лінії 3.1

Опуск К1ф/ц-8, Ø100ч., від лінії 3.2

Опуск К1ф/ц-9, Ø100ч., від лінії 3.3

Опуск К1ф/ц-10, Ø100ч., від лінії 4

Опуск К1ф/ц-12, Ø50ч., від лінії 1
Опуск К1ф/ц-11, Ø50ч., від лінії 1

Опуск К1ф/ц-7, Ø50ч., від лінії 2

Опуск від
трапа, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-18, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-14, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-16, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-15, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-17, Ø50ч.

Опуск від трапа, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-13, Ø50ч.

Cт.К1ф/ц-2, Ø100ч.

Опуск К1ф/ц-5, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-1, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-19, Ø50ч.

Cт.К1ф/ц-3, Ø100ч.

Опуск від трапа, Ду50

Опуск К1ф/ц-20, Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-21, Ø50ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Випуск К1ф/ц-1,
Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

Пр., Ø100ч.

точка підключення №1

точка підключення №2

точка підключення №4

точка підключення №3 точка підключення №5

точка підключення №6

точка підключення №7

точка підключення №8
точка підключення №10

точка підключення №9

точка підключення №11

точка підключення №12

точка підключення №13

точка підключення №14Пр., Ø100ч.

точка підключення №3

точка підключення №1

точка підключення №2

Ст.В2ф/ц-1, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-2, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-3, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-4, Ø76х3,5
Ст.В2ф/ц-5, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-6, Ø76х3,5

Т4ф/цТ3ф/цВ1ф/ц
Ø25ст.Ø32ст.Ø32ст.

Ø3
2ст

.
Ø2

5ст
.

К1ф/ц(вбуд.п)

Ø5
0ч.

<0,02 Ø100ч.Ø100ч.<0,02

Ø5
0ч.Ø1

00ч
.

<0
,02

К1
ф/ц

(вб
уд.

п)
Ø1

00ч
.

К1ф/ц(вбуд.п)

К1
ф/ц

Ø1
00ч

.

Ø5
0ч.

К1
ф/ц

(вб
уд.

п)
Ø1

00ч
.

0,02>

Ø100ч. К1ф/ц 0,02>Ø100ч.

К1ф/ц(вбуд.п) Ø100ч.Ø100ч. 0,02>

Ø1
00ч

.

Ø1
00ч

.
<0

,02

Ø1
00ч

.

К1ф/ц

0,02>Ø100ч. К1ф/ц

К1
ф/ц

(вб
уд.

п)

<0,02Ø100ч.

<0,02

К1ф/ц(вбуд.п) Ø100ч.

Ø1
00ч

.

К1ф/ц(вбуд.п) Ø100ч.<0,02

К1
ф/ц

(вб
уд.

п)

Ø1
00ч

.
К1

ф/ц

Ø100ч.

Ø100ч.

Ø100ч.

К1ф/ц Ø100ч.0,02>

Ø50ч.

0,02>

0,02>

К1
ф/ц

Ø1
00ч

.
<0

,02

Ø50ч.<0
,02

Ø1
00ч

.

К1
ф/ц

Ø1
00ч

.
В2(ф/ц) Ø76х3,5Ø76х3,5В2(ф/ц)Ø76х3,5

В2
(ф

/ц)

Ø76х3,5 В2ф/ц Ø76х3,5 В2ф/ц

Ø7
6х3

,5
В2

ф/ц

Ø76х3,5 В2(ф/ц) Ø76х3,5 В2(ф/ц)

Ø7
6х3

,5
В2

(ф
/ц)В2

.2
Ø8

9х3
,5

Ø89х3,5

В2.2

В2
.2

В2
.2

В2
.2

В2
.2

В2.2В2.2

В2(ф/ц) Ø76х3,5Ø76х3,5

Умовні позначення:
В1ф/ц                     господарчо-питний водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
ТЗ ф/ц                    гарячий водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
Т4ф/ц                     циркуляційний водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
В2 ф/ц                    протипожежний водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
В2.2                        протипожежний водопровід (існуючий)
К1ф/ц                     побутова каналізація фітнес-центру (проєктуєма)
К1ф/ц(вбуд.п)        побутова каналізація вбудованих приміщень (існуюча)
                               демонтаж мережі

Фрагмент плану на відм.-4,200 з мережами
водопроводу та каналізації

2

Формат А1
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Зм. Кільк. Аркуш №док. Підпис Дата

ГАП

Розробив

Стадія Аркуш Аркушів
Р

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення
по просп. Перемоги, 55/2  у Солом'янському районі м. Києва.

Перевірив ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Чапенко

Кучеренко
Калиновська

ПБ-91-ВК

06.23

06.23

06.23

Фітнес-центр

Проектне бюро

07.23Зм.1 - 1



пк

пк

Згідно проєкту
фірми-підрядника

Згідно проєкту
фірми-підрядника

рвчХ

рв
ч

Х

рв
ч

Х

пк

пк

пк

пк

ПЛАВАЛЬНИЙ  БАСЕЙН
/див. розділ

"ТЕХНОЛОГІЯ БАСЕЙНІВ"/

БАСЕЙН З ГІДРОМАСАЖЕМ
/див. розділ

"ТЕХНОЛОГІЯ БАСЕЙНІВ"/

ПдшіткЯ пдпдкзвмнвн кнткЯ
/знмЯ вігпнвігЯкьмнрті ОігпягмзкЯ/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Й
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0
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128 129

ФПАВЛДМС ОЛАМТ МА БІГЛ.+0,000 Ж ЛДПДЕАЛЗ БНГНОПНБНГТ
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0
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0
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890
150
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0
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3320150100
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130100
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0

174
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1320
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5 200 1510
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6200

100
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Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн пнртгнлзимні лЯш., h=500лл
Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн кьнгнвдмдпЯтнпЯ, h=500лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз, h=620лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз з пзмздпнл, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз з пзмздпнл, h=620лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пігкнвнвні лзикз, h=620лл
Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн пігкнвнвні лзикз, h=700лл
Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн кЯвнлЯшзмз, h=500лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пзмздпЯ, h=500лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тмітЯзЯ, h=800лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=620лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з
ртімз гн тмітЯзЯ,

h=800лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тмітЯзЯ, h=800лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=620лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз з пзмздпнл, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн лзикз з пзмздпнл, h=620лл

Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн пнртгнлзимні лЯш., h=500лл

Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн кьнгнвдмдпЯтнпЯ, h=500лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пзмздпЯ, h=500лл

Б1у/ц, Ø25ф3,5, з ртімз гн кЯвнлЯшзмз,
h=500лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн зліштвЯчЯ гкя ктпмз, h=900лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн зліштвЯчЯ гкя ктпмз, h=900лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø25ф3,5, з пігкнвз, h=150лл

Рт.С4у/ц-1, Ø25рт.
Рт.С3у/ц-1, Ø32рт.
Рт.Б1у/ц-1, Ø32рт.

Лічзкьмзк вЯпячні внгз Гт20лл
Лічзкьмзк фнкнгмні внгз Гт20лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн зліштвЯчЯ гкя ктпмз, h=900лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн зліштвЯчЯ гкя ктпмз, h=900лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн пЯкнвзмз, h=1100лл

Оігинл Б1у/ц-3, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл С4у/ц-3, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл С4у/ц-2, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл С3у/ц-3, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл Б1у/ц-2, Ø25ф3,5, в ртімі
Оігинл С3у/ц-2, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл С3у/ц-1, Ø25ф3,5, в ртімі
Оігинл С4у/ц-1, Ø25ф3,5, в ртімі

Оігинл Б1у/ц-1, Ø25ф3,5, в ртімі
Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620ллБ1у/ц, Ø32ф4,4

С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø20ф2,8
С3у/ц, Ø20ф2,8

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø20ф2,8
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø32ф4,4
С3у/ц, Ø32ф4,4
С4у/ц, Ø25ф3,5

Б1у/ц, Ø25ф3,5
С3у/ц, Ø25ф3,5
С4у/ц, Ø25ф3,5

Рт.Б2у/ц-1, Ø76ф3,5

Рт.Б2у/ц-2, Ø76ф3,5

Рт.Б2у/ц-3, Ø76ф3,5

Рт.Б2у/ц-4, Ø76ф3,5

Рт.Б2у/ц-5, Ø76ф3,5

Рт.Б2у/ц-6, Ø76ф3,5

Б1у/ц, Ø20ф2,8, в ртімі, кпЯм, h=1000лл

С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл
Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн тлзвЯкьмзкЯ, h=620лл

Б1у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гн гтш.ріткз, h=1100лл
С3у/ц, Ø20ф2,8, з ртімз гтш.ріткз, h=1100лл

Ø20ф2,8, гн рзртдлз пнжджнвЯріммя рЯтмз
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Тлнвмі пнзмЯчдммя:
Б1у/ц               внрпнгЯпчн-пзтмзи внгнппнвіг уітмдр-цдмтпт (ппнєкттєлзи)
СЖ у/ц              вЯпячзи внгнппнвіг уітмдр-цдмтпт (ппнєкттєлзи)
С4у/ц               цзпкткяціимзи внгнппнвіг уітмдр-цдмтпт (ппнєкттєлзи)
Б2 у/ц              ппнтзпнжджмзи внгнппнвіг уітмдр-цдмтпт (ппнєкттєлзи)
                          тптанппнвіг в тікі пігкнвз

Експлікація приміщень

Номер прим.

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Найменування

Бфігмзи тЯлатп

Біггік ппнгЯжт

ВЯпгдпна

Бдртзаюкь

Опзліщдммя вігпнчзмкт пдпрнмЯкт

РЯмвтзнг ЛВМ

ЙнлнпЯ ппзазпЯкьмнвн імвдмтЯпю

РЯмвтзнк

РЯмвтзнк

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя пдпрнмЯкт (Е)

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя вігвігтвЯчів (Е)

Гтшнві (Е)

РЯмвтзнк

РЯмвтзнк

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя пдпрнмЯкт (Ч)

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя вігвігтвЯчів (Ч)

Гтшнві (Ч)

ЖЯк з аЯрдимЯлз

ХЯллЯл

ФімрькЯ пЯпмЯ

ЖнмЯ аЯпт

Гнпнліжмд ппзліщдммя аЯпт

Йнпзгнп

ЙЯаімдт лЯрЯжт

РЯмвтзнк

Опзліщдммя задпівЯммя рпнптзвмнвн імвдмтЯпю

Оігрнамд ппзліщдммя

СпдмЯждпмЯ зЯкЯ

ЖЯкЯ вптпнвзф зЯмять

Площа, м2

9,78

12,32

8,02

162,78

15,26

3,61

2,78

2,07

2,04

5,71

44,69

24,44

2,06

2,03

16,09

50,12

31,90

693,03

23,80

22,90

11,90

7,37

8,39

13,29

1,54

10,42

12,16

227,64

55,33

1 483,47 м²

ФпЯвлдмт пкЯмт мЯ вігл.+0,000
з лдпджЯлз внгнппнвнгт
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Жл. Йікьк. Апктш №гнк. Оігпзр ГЯтЯ

ВАО

Пнзпназв

РтЯгія Апктш Апктшів
П

Езткнвзи атгзмнк з пігздлмзл вЯпЯждл тЯ на'єктЯлз рнціЯкьмн-пнаттнвнвн ппззмЯчдммя
пн ппнрп. Одпдлнвз, 55/2  т Рнкнл'ямрькнлт пЯинмі л. ЙзєвЯ.

Одпдвіпзв СНБ "АЙ "Лірькатгімвдрт"

ЧЯпдмкн

Йтчдпдмкн
ЙЯкзмнврькЯ

ОА-91-БЙ

06.23

06.23

06.23

Фітмдр-цдмтп

Опндктмд аюпн

07.23Жл.1 - 1



пк

пк

Згідно проєкту
фірми-підрядника

Згідно проєкту
фірми-підрядника

рвчХ

рв
ч

Х

рв
ч

Х

пк

пк

пк

пк

ПЛАВАЛЬНИЙ  БАСЕЙН
/див. розділ

"ТЕХНОЛОГІЯ БАСЕЙНІВ"/

БАСЕЙН З ГІДРОМАСАЖЕМ
/див. розділ

"ТЕХНОЛОГІЯ БАСЕЙНІВ"/

ПдшіткЯ пдпдкзвмнвн кнткЯ
/знмЯ вігпнвігЯкьмнрті ОігпягмзкЯ/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А
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Й
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57600
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ФПАВЛДМС ОЛАМТ МА БІГЛ.+0,000 Ж ЛДПДЕНЮ ЙАМАЛІЖАХІІ
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Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг тлзвЯкьмзкЯ, h=550лл

Й1у/ц, Ø110
Cт.Й1у/ц-1, Ø110 + вдмтккЯпЯм HL900NECO

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг тлзвЯкьмзкЯ, h=550лл

Нптрк Й1у/ц-2, Ø50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг лзикз з пзмздпнл, h=550лл

Нптрк Й1у/ц-3, Ø50
Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пігкнвнвні лзикз, h=400лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг кЯвнлЯшзмз, h=400лл

СпЯп ірмтючзи, Гт50

Нптрк Й1у/ц-4, Ø50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пнртгнлзимні лЯшзмз, h=400лл

Нптрк Й1у/ц-6, Ø100ч., віг кіміі 3.1

Лімія 3.1 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=5,97л

Нптрк Й1у/ц-8, Ø100ч., віг кіміі 3.2
Лімія 3.2 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=5,97л

Лімія 3.3 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=5,97л
Нптрк Й1у/ц-9, Ø100ч., віг кіміі 3.3

Лімія 4 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=5,675л

Нптрк Й1у/ц-10, Ø100ч., віг кіміі 4

Нптрк Й1у/ц-12, Ø50ч., віг кіміі 1

Лімія 1 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=47,37л

Нптрк Й1у/ц-11, Ø50ч., віг кіміі 1

Нптрк Й1у/ц-7, Ø50ч., віг кіміі 2

Лімія 2 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=25,14л

Лімія 2 внгнвігвігмнвн щікзммнвн кнткЯ Mini Slot Vodaland, L=25,14л

Нптрк віг тпЯпЯ, Ø50ч.

Нптрк Й1у/ц-18, Ø50ч.
Нптрк Й1у/ц-14, Ø50ч.

Нптрк Й1у/ц-16, Ø50ч.

Нптрк Й1у/ц-15, Ø50ч., з ртімз віг ктпмз, h=150лл

Нптрк Й1у/ц-17, Ø50ч., з ртімз віг ктпмз, h=150лл

Нптрк віг тпЯпЯ, Ø50ч.

Нптрк Й1у/ц-13, Ø50ч., з пігкнвз, h=50лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг 2-ф пЯкнвзм, h=550лл

Й1у/ц, Ø110
Cт.Й1у/ц-2, Ø110 + вдмтккЯпЯм HL900NECO
Й1у/ц, Ø110

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг лзикз, h=550лл

Нптрк Й1у/ц-5, Ø50

Нптрк Й1у/ц-1, Ø50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пзмздпЯ, h=400лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл
Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл
Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Нптрк Й1у/ц-19, Ø50
Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Оп.Й1у/ц, Ø110
Й1у/ц, Ø110
Й1у/ц, Ø110

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл
Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Cт.Й1у/ц-3, Ø110 + вдмтккЯпЯм HL900NECO

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл

Й1у/ц, Ø110

Оп.Й1у/ц, Ø110

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл
СпЯп, Гт50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пЯкнвзмз, h=550лл
Нптрк Й1у/ц-20, Ø50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг лзикз з пзмздпнл, h=500лл
Нптрк Й1у/ц-21, Ø50

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пнртгнлзимні лЯшзмз, h=400лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг кьнгнвдмдпЯтнпЯ, h=400лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг пзмздпЯ, h=400лл

Й1у/ц, Ø50, з ртімз віг кЯвнлЯшзмз, h=400лл
Нптрк Й1у/ц-22, Ø50в тікі пігкнвз

Ø5
0

Ø5
0

Й1
у/ц

Ø5
0

Й1
у/ц

Ø110

Ø110 Ø110Й1у/ц

Ø5
0 Ø5
0 Ø5
0

Ø50

Тлнвмі пнзмЯчдммя:
Й1у/ц                     пнаттнвЯ кЯмЯкізЯція уітмдр-цдмтпт (ппнєкттєлЯ)
Й1у/ц(ватг.п)        пнаттнвЯ кЯмЯкізЯція ватгнвЯмзф ппзліщдмь (ірмтючЯ)

Експлікація приміщень

Номер прим.

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Найменування

Бфігмзи тЯлатп

Біггік ппнгЯет

ВЯпгдпна

Бдртзаюкь

Опзліщдммя вігпнчзмкт пдпрнмЯкт

РЯмвтзнг ЛВМ

ЙнлнпЯ ппзазпЯкьмнвн імвдмтЯпю

РЯмвтзнк

РЯмвтзнк

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя пдпрнмЯкт (Е)

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя вігвігтвЯчів (Е)

Гтшнві (Е)

РЯмвтзнк

РЯмвтзнк

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя пдпрнмЯкт (Ч)

Опзліщдммя гкя пдпднгявЯммя вігвігтвЯчів (Ч)

Гтшнві (Ч)

ЖЯк з аЯрдимЯлз

ХЯллЯл

ФімрькЯ пЯпмЯ

ЖнмЯ аЯпт

Гнпнліемд ппзліщдммя аЯпт

Йнпзгнп

ЙЯаімдт лЯрЯет

РЯмвтзнк

Опзліщдммя задпівЯммя рпнптзвмнвн імвдмтЯпю

Оігрнамд ппзліщдммя

СпдмЯедпмЯ зЯкЯ

ЖЯкЯ вптпнвзф зЯмять

Площа, м2

9,78

12,32

8,02

162,78

15,26

3,61

2,78

2,07

2,04

5,71

44,69

24,44

2,06

2,03

16,09

50,12

31,90

693,03

23,80

22,90

11,90

7,37

8,39

13,29

1,54

10,42

12,16

227,64

55,33

1 483,47 м²

ФпЯвлдмт пкЯмт мЯ вігл.+0,000
з лдпдеЯлз кЯмЯкізЯціі
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Жл. Йікьк. Апктш №гнк. Оігпзр ГЯтЯ

ВАО

Пнзпназв

РтЯгія Апктш Апктшів
П

Езткнвзи атгзмнк з пігздлмзл вЯпЯедл тЯ на'єктЯлз рнціЯкьмн-пнаттнвнвн ппззмЯчдммя
пн ппнрп. Одпдлнвз, 55/2  т Рнкнл'ямрькнлт пЯинмі л. ЙзєвЯ.

Одпдвіпзв СНБ "АЙ "Лірькатгімвдрт"

ЧЯпдмкн

Йтчдпдмкн
ЙЯкзмнврькЯ

ОА-91-БЙ

06.23

06.23

06.23

Фітмдр-цдмтп

Опндктмд аюпн

07.23Жл.1 - 1



Р.

136+0,620

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковиниУм.

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника

133

Ун.

+0,620

Ум.

134

+0,620
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до унітаза

+0,800

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до ринзера
+0,500

135

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до підлогової мийки
В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни до підлогової мийки

+0,700
+0,620

+0,500130

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни до кавомашини

М

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки з ринзером
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки з ринзером

+0,620

М

+0,620

+0,500

+0,500

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни
до посудомийної маш.

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни
до льодогенератора

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки

131

126

+1,100

Д Д Д Д Д Д

Д

+1,100

Д Д Д Д Д Д

Д Д Д Д

Д Д Д Д Д

ДД

+0,900

+0,900

Р.

Р.

Р.

0

0,5

1,0 1,5

2,0

2,5

MPa

ДМ1001 У2

IP40

0

0,5

1,0 1,5

2,0

2,5

MPa

ДМ1001 У2

IP40

Ум.

Ун. Ун.

Ум. Ум.

Ун.Ун.

Р.

Р.

Р.

Ун.

Ум. Ум.

Ун.

Р.

М

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки з ринзером
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до мийки з ринзером

+0,620

+0,500

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни до посудомийної маш.

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни до
льодогенератора

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до
ринзера

В1ф/ц, Ø25х3,5, з стіни до
кавомашини

+0,500

+0,500

+0,500

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

+0,620+0,620 Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни
до умивальника

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни
до умивальника

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до унітаза

+0,620

+0,800+0,800+0,800

+0,800

+0,620

В1ф/ц, Ø20х2,8,
з стіни до

унітаза

+1,000

+0,620

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до умивальника

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

Ст.Т4ф/ц-1, Ø25ст.
Ст.Т3ф/ц-1, Ø32ст.
Ст.В1ф/ц-1, Ø32ст. Лічильник гарячої води Ду20мм

Лічильник холодної води Ду20мм

+1,000

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до раковини

+1,100

Підйом В1ф/ц-2, Ø25х3,5, в стіні

Підйом Т4ф/ц-2, Ø25х3,5, в стіні
Підйом Т3ф/ц-2, Ø25х3,5, в стіні

Підйом В1ф/ц-3, Ø25х3,5, в стіні

Підйом Т4ф/ц-3, Ø25х3,5, в стіні
Підйом Т3ф/ц-3, Ø25х3,5, в стіні

Підйом В1ф/ц-1, Ø25х3,5, в стіні

Підйом Т4ф/ц-1, Ø25х3,5, в стіні
Підйом Т3ф/ц-1, Ø25х3,5, в стіні

121

114

113

115116117
118

Ум.

120

підключення фітнес-центру
до мереж водопроводу

127

127

128

+1,500
+1,500

Ø32с
т.

Ø32с
т. Ø25с

т.

В1ф/ц

Т3ф/ц Т4ф/ц

-1,200 -1,000

0,02>
0,02>
<0,02

Ø32ст.
Ø32ст.

Ø25ст.

Ø32х
4,4

Ø32х
4,4

Ø25х
3,5

Т4ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/ц Ø32х4,4
Ø32х4,4

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5Т4ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/ц
Т4ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц Ø25х3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø20х
2,8

Ø20х
2,8

В1ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø20х
2,8

Ø20х
2,8

В1ф/ц

В1ф/ц
Т3ф/ц Ø20х

2,8

Ø20х
2,8

Т4ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х3,5

Ø25х3,5

В1ф/ц В1ф/ц

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х
2,8

Ø20х
2,8

В1ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/цВ1ф/ц

В1ф/ц

Ø20х2,8

Т4ф/ц

Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Т4ф/ц

Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5

Ø20х
2,8

Ø20х
2,8

В1ф/ц

Ø20х2,8

Т4ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø25х
3,5

В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц
Ø32х4,4
Ø25х3,5

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х2,8
Ø20х2,8

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø32х4,4
Ø32х4,4

Ø25х3,5
Ø32х4,4
Ø25х3,5

Ø32х4,4
Ø25х3,5

В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц
Ø32х4,4
Ø25х3,5

Ø32х4,4

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5 В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø20х2,8
Ø25х3,5

Ø25х3,5 Т4ф/ц
Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø20х
2,8

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5
Т4ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Т4ф/ц

Т3ф/ц

В1ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø20х
2,8

В1ф/ц, Ø25х3,5, з підлоги

+0,150 +1,100

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до змішувача для курни
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до змішувача для курни

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до змішувача для курни
В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до змішувача для курни

В1ф/цØ25х3,5

В1ф/цТ4ф/ц Ø25х3,5
Ø25х3,5

Ø25х3,5 В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø32х
4,4

Ø32х
4,4

Ø25х
3,5

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц
Ø25х3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5 В1ф/ц

Т3ф/ц
Т4ф/ц

Ø25х3,5
Ø25х3,5

Т3ф/ц
В1ф/ц

Т3ф/ц

Ø25х3,5
Ø25х3,5В1ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц

Т3ф/ц Ø25х3,5

Ø25х3,5
Ø25х3,5В1ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц

Т3ф/цØ25х3,5
Ø25х3,5

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø25х3,5

Ø25х3,5

Т3ф/ц
В1ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Т4ф/ц

Т3ф/ц

В1ф/ц

Т4ф/ц

Т3ф/ц

В1ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц

Т3ф/ц
В1ф/ц Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø32х
4,4

Ø32х
4,4

Ø25х
3,5

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø32х
4,4

Ø32х
4,4

Ø25х
3,5

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø32х4,4
Ø32х4,4

Ø25х3,5 В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц Ø20х2,8
Ø25х3,5

Ø25х3,5 В1ф/ц

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х
2,8

Ø20х
2,8

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

В1ф/ц

Т3ф/ц

Т4ф/ц

Ø20х2,8
Ø20х2,8

Ø20х
2,8

Т3ф/ц

Ø25х
3,5

Ø25х
3,5

Умовні позначення:
В1ф/цф/ц                 господарчо-питний водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
ТЗ ф/ц                     гарячий водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
Т4ф/цф/ц                 циркуляційний водопровід фітнес-центру (проєктуємий)
                                 ізоляція трубопроводів
                                 трубопровід в тілі підлоги

Схема В1ф/ц, Т3ф/ц, Т4ф/ц

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки

Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки

Д

Ø20х
2,8Ø20х

2,8

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіни до душ.сітки
Т3ф/ц, Ø20х2,8, з стіни душ.сітки

В1ф/ц, Ø20х2,8, з стіні

В1ф/ц
Т3ф/ц

Т4ф/ц

129
+1,000

Ø20х2,8, до системи пожежогасіння сауни

Аксонометрична схема систем В1ф/ц, Т3ф/ц, Т4ф/ц
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точка підключення №1

точка підключення №2

Ст.В2ф/ц-1, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-2, Ø76х3,5

Ст.В2ф/ц-3, Ø76х3,5

В2.2

Ø89х
3,5

-1,600

-1,548

-1,595

-1,566

600
500

250

ПК (Ø50+Ø50+Ø25)

600
500

250

ПК (Ø50+Ø50+Ø25)

600
500

250

ПК (Ø50+Ø50+Ø25) -1,583

Ø76х3,5 В2(ф/ц) <0,002

Ø76х
3,5

В2(ф
/ц)

Ø76х
3,5

В2(ф
/ц)

<0,0
02

Ø76х3,5 0,002>В2(ф/ц)

точка підключення №3

600
500

250

ПК (Ø50+Ø50+Ø25)

Ст.В2ф/ц-4, Ø76х3,5

-1,804

ПК (Ø50+Ø50+Ø25)

600
500

250

Ст.В2ф/ц-5, Ø76х3,5

-1,823

В2.2 В2.2

-1,839 -1,840

Ø76х3,5 В2(ф/ц) 0,002> Ø76х3,5 В2(ф/ц) 0,002>

Ø89х
3,5

В2.2

В2.2

Ø89х3,5
Ø89х3,5

В2.2
В2.2

Ø89х
3,5

Ø89х
3,5

Ø89х
3,5

Ст.В2ф/ц-6, Ø76х3,5

600
500

250

ПК (Ø50+Ø50+Ø25)

-1,807
-1,824

точка підключення №4
Ø76х3,5В2(ф/ц)<0,002

Схема В2

Умовні позначення:
В2ф/ц                     протипожежний водопровід (проєктуємий)
В2.2                        протипожежний водопровід (існуючий)
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Р

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення
по просп. Перемоги, 55/2  у Солом'янському районі м. Києва.
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Проектне бюроАксонометрична схема системи В2ф/ц
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Ун.

Ум.

Р

-1,069

+2,000

0,03>

+0,025

Вент.клапан
HL900NЕСО Ø110

100
0

Cт.К1ф/ц-1, Ø110

<0,0
3

Ø50

+0,089

136+0,550

+0,550

Ум. +0,550

0,03
>

Ø50134

133

Ø100ч.

<0,0
2

Ø100
ч.

К1ф
/ц+0,400

Опуск К1ф/ц-2, Ø50ч.
з стіни від ринзера

з стіни від кавомашини +0,400

Опуск К1ф/ц-3, Ø50ч.

-1,053

-1,162

-1,174

<0,0
2

-1,185

точка підключення №4

130

135

+0,400

з стіни від посудомийної машини

Опуск К1ф/ц-5, Ø50ч.

-1,065

-0,900

+0,400
Опуск К1ф/ц-4, Ø50ч.

-1,065

-0,900

131

точка підключення №1

точка підключення №2

Трап існуючий, Ø50

М.ТХ

Підлог.мийка

Ø50ч
.

Пр.,100ч.

Пр.,100ч.
-1,198

-1,184

Опуск К1ф/ц-7, Ø50ч.

Лінія 2 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=13,51м

Лінія 2 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=11,63м

127

-1,312

Лінія 3.1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=2,365м

Лінія 3.1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=3,61м

Опуск К1ф/ц-6, Ø100ч.

0,02>Ø100ч. К1ф/ц 0,02>Ø100ч. К1ф/ц
-1,466

точка підключення №6

126

Ст К1-2 (офіс №2)

Пр.  Ø100

Ст К1-1 (офіс №2)

100

-1.150

-1.330

-1.880

-2.110

-

1

.

3

2

0

Пр.  Ø100

-

1

.

8

8

0

-1.870

Пр.  Ø100

Пр.  Ø100

-1.120

-1.040

-1.270

-

1

.

1

7

0

Ø100

L=3,10

-1.040

-0.990

0

.

0

2

а

а

б

б

-8.100

0.02

0

.

0

3

5

0.02

Ручний мембранний насос DN 40

3-ходовий клапан DN 40

Насос Wilo-Drain

арт. 2017162

арт. 2017164

арт. 2017163

50

40

-7.600

-7.474

-4.130

-1.030

0

.

0

1

0.01

50

100

32

40

100

80

арт. 2511607

арт. 2060166

арт. 501533696

32

арт. 2528652

32

0.030

-6.400

100

40

100

К
1

Н

К

1

0

.

0

3

5

N=1.3 кВт

-7.440

-7.390

N=0.75 кВт

-4.170

-4.080

40

50

TMW 32/11

Насосна установка

вентиляційний клапан

75

Пр 
100

вентиляційний клапан

100

-3.870

Пр 
100

вентиляційний клапан

100

-0.800

-7.250

-6.500

70

Пр 
100

Ст К1-1 (паркінг) 

100

80

Ст К1Н-1

Wilo-DrainLift M 1/8 (3  ) RV

вентиляційний клапан

0.300

А

Ø100

див. ПБ-91- ВК7арк. 7

див. ПБ-91- ВК7арк. 6

Ø100
ч.

К1ф
/ц

-1,133

точка підключення №3 -1,118

+0,550

Опуск К1ф/ц-1, Ø50ч.
 з стіни від мийки з ринзером М.ТХ

Ø100
ч.

Ø100
ч.

<0,0
2

Ø100ч. К1ф/ц(вбуд.п)
-1,223

точка підключення №5

К1ф/ц(вбуд.п)
0,02> Ø100ч.

<0,0
2

Ø100
ч.

К1ф
/ц(в

буд
.п)

Пр.Ø100

Ø100
ч.

К1ф
/ц(в

буд
.п)

<0,0
2

-1.640

Пр.  Ø100

<0,0
3 -1,489

-1,519

Опуск К1ф/ц-19, Ø50ч.
Раков.

+0,550

Раков. +0,550

Раков. +0,550

+0,100
Ø50

Ø50

<0,0
3

120

Ун.

+0,550

+0,119

Раков.

Ун.

Пр.,110
+0,050

+0,079

115116
Ø50

<0,0
3

Ø110 К1ф/ц <0,02Ø110

Ун.
Ø50

<0,0
3

+0,118

Раков.Раков.

+0,550

Ун.

Пр.,110

+0,097 +0,078
К1ф/ц0,02>

117
118

Ø50

+0,550 Раков.

+2,000

Вент.клапан
HL900NЕСО Ø110

100
0

Cт.К1ф/ц-3, Ø110

<0,0
2

Ø100
ч.

К1ф
/ц

+0,050

Ø110

+2,000

Вент.клапан
HL900NЕСО Ø110

100
0

Cт.К1ф/ц-2, Ø110

+0,067

Ун.

Ø50

<0,0
3

Раков.Раков.

+0,550

Ун.
Раков.

+0,550

Раков. +0,550

Раков. +0,550

Ø50

0,03>

-1,352

-1,439 -1,405

<0,0
3 -1,322

-1,358

122

123125

Трап, Ду50

Пр.,100ч.
Ø100ч.К1ф/ц(вбуд.п)<0,02К1ф/ц(вбуд.п)Ø100ч.<0,02К1ф/ц(вбуд.п)Ø100ч.<0,02К1ф/ц(вбуд.п)Ø100ч.

точка підключення №7 точка підключення №8 точка підключення №9

точка підключення №10

Лінія 3.2 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=2,365м

Лінія 3.2 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=3,61м

Опуск К1ф/ц-8, Ø100ч.

126

Ø100
ч.

Лінія 3.3 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=2,365м

Лінія 3.3 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=3,61м

Опуск К1ф/ц-9, Ø100ч.

121

<0,0
2

Ø100
ч.

К1ф
/цЛінія 4 водовідвідного щілинного лотка

Mini Slot Vodaland, L=2,365м
Лінія 4 водовідвідного щілинного лотка

Mini Slot Vodaland, L=3,61м

Опуск К1ф/ц-10, Ø100ч.

-1,409

-1,423

-1,510

-1,467
Пр.,100ч.

Ø100ч. 0,02>Ø100ч. К1ф/ц
-1,653

точка підключення №11

Ø100
ч.

К1ф
/ц(в

буд
.п)

<0,0
2

Пр.  Ø100

-1.680

Ø100
ч.

К1ф
/ц(в

буд
.п)

-1.775

<0,02К1ф/ц(вбуд.п)Ø100ч.

Пр.  Ø100

-1.465

Ø100ч.

-

1

.

4

0

0

Пр.  Ø100

Ø100ч. К1ф/ц(вбуд.п) <0,02

точка підключення №12

-1,050 -1,003

+0,400

з стіни від посудомийної машини

113

Опуск К1ф/ц-22, Ø50ч.

+0,500  з стіни від мийки з
ринзером

М.ТХ

-0,899

Опуск
К1ф/ц-21,

Ø50ч.

Раков.
114

+0,550

+0,400

з стіни від ринзера

+0,400

з стіни від
льодогенератора

Пр.,100ч.
Ø100ч.

точка підключення №13

Опуск К1ф/ц-11, Ø50ч.

Ø50ч. Пр.,100ч.

-1,730

-1,778

Трап, Ду50

127

127

К1ф
/ц

-1,808

-1,786

Ø100
ч.

-1,875

-1,809
Ø50ч.

Ø50ч.

Опуск К1ф/ц-18, Ø50ч.
Ø100

ч.

-2.430

<0,0
2

Ø100
ч.

Випуск К1ф/ц-1,
Ø100ч.

К1ф
/ц

<0,0
2 Ø100

ч.

<0,0
2

<0,02К1ф/ц(вбуд.п)Ø100ч.

Пр.,100ч.
-1,922

-2,436

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=5,675м

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=2,065м

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=8,28м

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=8,46м

Опуск К1ф/ц-12, Ø50ч.

Ø100
ч.

Трап, Ду50

-0,989

Опуск К1ф/ц-13, Ø50ч.
з підлоги, h=50мм

-0,933

-1,005

-1,000

-1,039

-1,046

+0,150

Опуск К1ф/ц-15, Ø50ч., з стіни від курни

-1,022

Опуск К1ф/ц-14, Ø50ч.

129
128

-1,085

Опуск К1ф/ц-16, Ø50ч.

-1,154

точка підключення №14-1,137

+0,150

Опуск К1ф/ц-15, Ø50ч., з стіни від курни
-1,358

-2,444

Пр.,100ч.-1,168

Ø100ч. К1ф/ц

0,02>Ø100ч.

0,02>Ø100ч.

Ø100ч. К1ф/ц 0,02> Ø100ч.

-1,091

-1,074

<0,0
2

К1ф
/ц

Ø100
ч.

<0,0
2

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=8,28м

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=2,91м

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка
Mini Slot Vodaland, L=11,465м

127

Умовні позначення:
К1ф/ц                     побутова каналізація фітнес-центру (проєктуєма)
К1ф/ц(вбуд.п)        побутова каналізація вбудованих приміщень (існуюча)

                               ревізія Ду110

                               перехід ПП/Ч Ø110/100ч., Ø50/50ч.

128

128

Примітки:
1. Монтажні роботи виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 Зміна 1
2. Позначки відповідають низу трубопроводів та обладнання для мереж К1
3. Підключення стояків каналізації до ліжаків виконувати плавно за допомогою 2 відводів під 45°
4. В місцях встановлення ревізій, при прихованому прокладанні стояків, передбачити встановлення лючків
розміром 200х200мм
5. Відрізок стояка вище перекриття (до горизонтального відвідного трубопроводу) захистити цементним
розчином товщиною 2-3см
6. Підйоми К1 вище відм.0,000 - труби з поліпропілену для внутрішньої каналізації. Стояки К1 нижче
відм.0,000 - труби чавунні каналізаційні згідно ДСТУ Б В.2.5-25:2005
7. З метою підвищення надійності роботи побутової каналізації в місцях приєднання стояків К1 з
горизонтальними відвідними трубопроводами, в підвалі до випусків передбачити їх жорстке кріплення до
перекриття, для запобігання руйнування стиків при роботі змивних бачків
8. Відмітки проходу та прив'язка трубопроводів уточнюється під час виконання монтажних робіт

Схема К1

з стіни від
кавомашини

+0,400

Ø50 К1ф/ц <0,03

Ø50

<0,0
3

Ø50

Ø50
+0,100

-0,983

<0,02

Ø100
ч.

в тілі підлоги

Аксонометрична схема системи К1ф/ц
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Марка,
позиція Позначення

Кіл
ькі

сть Вага
од.кг Примітка

Специфікація

Найменування

1

8

2

3

4

5

6

7

1Apator Powogaz Лічильник води JS 2,5-G1-NK Ду20мм

1Фільтр сітчатий муфтовий, Ду20Zetkama арт.823

1Манометр технічний, 0-1.0 МПа

1Кран трьохходовий для манометра Ду15 0,26 латунь

1.1 Штуцер, накідні гайки Ø20 4

ХОЛОДНА ВОДА

9

10

1Valtec Кран зливний муфтовий, латунний  1/2"

Зворотній клапан муфтовий Ду20 1Zetkama арт.277

0,9Кран шаровий муфтовий, Ду20, Ру1,6-4,0МПа 2Valtec

1Перехід сталевий приварний Ø42.4х3.6-Ø26.9х3.2ГОСТ 17378:2001 оцинкований0,17

Перехідна муфта 25- 3/4ВР 1Heat-Pex

Труба сталева водогазопровідна Ду32ДСТУ 8936:2019 0.5 м оцинкована

11

12

13

Труба сталева водогазопровідна Ду20 1 м оцинкована

Труба сталева водогазопровідна Ду15 0.5 м оцинкована

ДСТУ 8936:2019

ДСТУ 8936:2019

Труба поліетилену Ø32х4,4 0.5 мHeat-Pex

Марка,
позиція Позначення

Кіл
ькі

сть Вага
од.кг Примітка

Специфікація

Найменування

1

8

2

3

4

5

6

7

1Apator Powogaz Лічильник води JS90 2,5-G1-NK Ду20мм

1Фільтр сітчатий муфтовий, Ду20Zetkama арт.823

1Манометр технічний, 0-1.0 МПа

1Кран трьохходовий для манометра Ду15 0,26 латунь

1.1 Штуцер, накідні гайки Ø20 4

ГАРЯЧОЇ ВОДА

9

10

1Valtec Кран зливний муфтовий, латунний  1/2"

Зворотній клапан муфтовий Ду20 1Zetkama арт.277

0,9Кран шаровий муфтовий, Ду20, Ру1,6-4,0МПа 2Valtec

1Перехід сталевий приварний Ø42.4х3.6-Ø26.9х3.2ГОСТ 17378:2001 оцинкований0,17

Перехідна муфта 25- 3/4ВР 1Heat-Pex

Труба сталева водогазопровідна Ду32ДСТУ 8936:2019 0.5 м оцинкована

11

12

13

Труба сталева водогазопровідна Ду20 1 м оцинкована

Труба сталева водогазопровідна Ду15 0.5 м оцинкована

ДСТУ 8936:2019

ДСТУ 8936:2019

Труба поліетилену Ø32х4,4 0.5 мHeat-Pex
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Водомірний вузол гарячої води з
лічильником Apator Powogaz JS90 2,5-G1-NK  Ду20мм

М1:20
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Водомірний вузол холодної води з
лічильником Apator Powogaz JS 2,5-G1-NK  Ду20мм

М1:20
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Формат А3

Зм. Кільк. Аркуш №док. Підпис Дата

ГАП

Розробив

Стадія Аркуш Аркушів
Р

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення
по просп. Перемоги, 55/2  у Солом'янському районі м. Києва.

Перевірив ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Чапенко

Кучеренко
Калиновська

ПБ-91-ВК

07.23

07.23

07.23

Фітнес-центр

Проектне бюро
Водомірний вузол холодної, гарячої води з

лічильником Ду20мм
М1:20
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Специфікація на один пожежний кран-комплект

ВиробникОд.виміруНайменування

Кран-комплект пожежний HW-25-52WКV-2k для двох пожежних кранів
Ду-50 та кран-комплекта Ду25 (Сертифікат відповідності
UA1.016.0201455-12 UA1.016.0201457-12) у складі:

Касета для плоскоскладаного рукава
Муфта з'єднувальна Ду-50
Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного
крану (ДППК-М)

Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50
Рукав пожежний латексний Д-51мм L=20м
Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50
Ствол пожежний перекривний PWH-52 Ду-50 зі сприском 16мм
Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50
Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі:
- котушка для напівжорсткого рукава
- вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком положення пожежного
крану (ДППК-М)

- головка рукавна Ду-25
- рукава напівжорсткий Д-25мм довжиною 20м
- ствол перекривний DN-25/D10

Блок управління пожежним краном (БУПК)
Вогнегасник ВП-6

Кіл
ькі

сть

кран-
комплект 1

шт. 2
шт. 2
шт. 2

шт. 2
шт. 2
шт. 4
шт. 2

шт. 1

шт. 1

шт.

ТОВ "Нові пожежні
технології"
т/ф (044)501-59-20

2

Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охороний магнітоконтактний) шт. 1

Примітка:
1. Розмір дверцях виконати згідно з вимірами існуючого прорізу ніші
2. Колір дверцят виконати згідно з дизайн проєкту

177
0

+0.100

шт. 2

Дверцята (bхh) 600х1770мм шт. 1
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Формат А3

Зм. Кільк. Аркуш №док. Підпис Дата

ГАП

Розробив

Стадія Аркуш Аркушів
Р

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення
по просп. Перемоги, 55/2  у Солом'янському районі м. Києва.

Перевірив ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Чапенко

Кучеренко
Калиновська

ПБ-91-ВК

07.23

07.23

07.23

Фітнес-центр

Проектне бюро
Кран-комплект пожежний. Специфікація
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1 2 3 6 7

Господарчо-питний водопровід В1ф/ц

Арматура та обладнання

Лічильник холодної води, Ду20мм JS 2,5-G1-NK компл. 1

Кран шаровий муфтовий Ду32 шт. 1

Кран шаровий муфтовий Ду20 шт. 3

Кран шаровий муфтовий Ду15 шт. 1

Кран шаровий муфтовий, латунний, зливний Ду15мм шт. 1

Водорозетка 1/2'' для змішувача умивальника шт. 6

Кран кутовий для умивальника шт. 6

Водорозетка 1/2'' для змішувача раковини шт. 8

Кран кутовий для раковини шт. 8

Водорозетка 1/2''для душової сітки шт. 20

Кран кутовий для душової сітки шт. 20

Водорозетка 1/2''для мийки шт. 1

Кран кутовий для мийки шт. 1

Водорозетка 3/4''для підлогової мийки шт. 1

Кран кутовий для підлогової мийки шт. 1

Водорозетка 1/2''для мийки з ринзером шт. 2

Кран кутовий для мийки з ринзером шт. 2

Водорозетка 1/2'' для ринзера шт. 2

Кран кутовий для ринзера шт. 2

Водорозетка 3/4'' для посудомийної машини шт. 2

Кран кутовий для посудомийної машини шт. 2

Водорозетка 3/4'' для кавомашини шт. 2

Кран кутовий для кавомашини шт. 2

Водорозетка 3/4''для льодогенератора шт. 2

Кран кутовий для льодогенератора шт. 2

Водорозетка для унітаза шт. 7

Кран кутовий для підключення унітаза шт. 7

Трубопроводи.Матеріали.Елементи кріплення

Труба сталева водогазопровідна Ду32 (42.3х3.2) ДСТУ 8936:2019 м 16

Трійник сталевий безшовний Ду32 (42.4х3.6) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 1

Відвід сталевий безшовний Ду32, 90° (38х3) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 шт. 5

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата

Аркуш Аркушів

06.23

06.23

06.23Кучеренко

Калиновська

ПБ-91-ВК.С

Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового 

призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва
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Шифр обладнання, 

виробу, матеріала
Найменування та технічна характеристика

VALTEC

Пози-ція
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Завод-виробник

Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 

листа

Примітка
Маса 

одиниці, кг

див.арк.ВК-8

85

APATOR POWOGAZ

VALTEC

VALTEC

4



1 2 3 6 7

Труба поліетиленова Ø32х4.4 м 55

Труба поліетиленова Ø25х3.5 м 107

Труба поліетиленова Ø20х2.8 м 115

Трійник поліетиленовий Ø32 шт. 3

Трійник поліетиленовий редукційний Ø32/Ø25 шт. 5

Трійник поліетиленовий редукційний Ø32/Ø20 шт. 3

Трійник поліетиленовий Ø25 шт. 8

Трійник поліетиленовий редукційний Ø25/Ø20 шт. 28

Трійник поліетиленовий Ø20 шт. 7

Відвід поліетиленовий Ø32 шт. 2

Відвід поліетиленовий Ø25 шт. 21

Відвід поліетиленовий Ø20 шт. 63

Перехід поліетиленовий Ø32/Ø25 шт. 4

Перехід поліетиленовий Ø25/Ø20 шт. 8

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=9мм для труби Ду32 (42.3х3.2) клас горючості Г1 м 16

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=6мм для труби PPR Ø32х4.4 клас горючості Г1 м 55

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=6мм для труби PPR Ø25х3.5 клас горючості Г1 м 107

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=6мм для труби PPR Ø20х2.8 клас горючості Г1 м 115

Клей для ізоляції л. 2

Стрічка для ізоляції (50м) рул. 5,8

Кріплення для трубопроводів Ду32 (42.3х3.2) компл. 7

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø32х4.0 компл. 30

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø25х3.5 компл. 60

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø20х2.8 компл. 80

Гарячий водопровід Т3ф/ц

Арматура та обладнання

Лічильник гарячої води, Ду20мм JS90 2,5-G1-NK компл. 1

Кран шаровий муфтовий Ду32 шт. 1

Кран шаровий муфтовий Ду20 шт. 3

Кран шаровий муфтовий, латунний, зливний Ду15мм шт. 1

Водорозетка 1/2'' для змішувача умивальника шт. 6

Кран кутовий для умивальника шт. 6

Водорозетка 1/2'' для змішувача раковини шт. 8

Кран кутовий для раковини шт. 8

Водорозетка 1/2''для душової сітки шт. 20

Кран кутовий для душової сітки шт. 20

Водорозетка 1/2''для мийки шт. 1

Кран кутовий для мийки шт. 1

Водорозетка1/2''для підлогової мийки шт. 1

Кран кутовий для підлогової мийки шт. 1

Водорозетка 1/2''для мийки з ринзером шт. 2

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата

VALTEC

Пози-ція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 

листа

Шифр обладнання, 

виробу, матеріала
Примітка

4 5 8 9
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1 2 3 6 7

Кран кутовий для мийки з ринзером шт. 2

Трубопроводи.Матеріали.Елементи кріплення

Труба сталева водогазопровідна Ду32 (42.3х3.2) ДСТУ 8936:2019 м 16

Трійник сталевий безшовний Ду32 (42.4х3.6) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 1

Відвід сталевий безшовний Ду32, 90° (38х3) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 шт. 5

Труба поліетиленова Ø32х4.0 м 55

Труба поліетиленова Ø25х3.5 м 100

Труба поліетиленова Ø20х2.8 м 75

Трійник поліетиленовий Ø32 шт. 3

Трійник поліетиленовий редукційний Ø32/Ø25 шт. 5

Трійник поліетиленовий редукційний Ø32/Ø20 шт. 2

Трійник поліетиленовий Ø25 шт. 11

Трійник поліетиленовий редукційний Ø25/Ø20 шт. 26

Відвід поліетиленовий Ø32 шт. 3

Відвід поліетиленовий Ø25 шт. 10

Відвід поліетиленовий Ø20 шт. 50

Перехід поліетиленовий Ø32/Ø25 шт. 4

Перехід поліетиленовий Ø25/Ø20 шт. 11

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби Ду32 (42.3х3.2) клас горючості Г1 м 16

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби PPR Ø32х4.0 клас горючості Г1 м 55

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби PPR Ø25х3.5 клас горючості Г1 м 100

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби PPR Ø20х2.8 клас горючості Г1 м 75

Клей для ізоляції л. 2,5

Стрічка для ізоляції (50м) рул. 5

Кріплення для трубопроводів Ду32 (42.3х3.2) компл. 7

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø32х4.0 компл. 30

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø25х3.5 компл. 55

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø20х2.8 компл. 55

Циркуляційний водопровід Т4ф/ц

Арматура та обладнання

Кран шаровий муфтовий Ду25 шт. 1

Кран шаровий муфтовий, латунний, зливний Ду15мм шт. 1

Трубопроводи.Матеріали.Елементи кріплення

Труба сталева водогазопровідна Ду25 (33.5х2.8) ДСТУ 8936:2019 м 15

Трійник сталевий безшовний Ду25 (33.7х3.2) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 1

Відвід сталевий безшовний Ду25, 90° (33.7х3.2) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 шт. 3

Труба сталева водогазопровідна Ду25 (33.5х2.8) ДСТУ 8936:2019 м 15

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23
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1 2 3 6 7

Труба поліетиленова Ø25х3.5 м 140

Трійник поліетиленовий Ø25 шт. 10

Відвід поліетиленовий Ø25 шт. 21

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби Ду25 (33.5х2.8) клас горючості Г1 м 15

Ізоляція Trermaflex FRZ δ=13мм для труби PPR Ø25х3.5 клас горючості Г1 м 140

Клей для ізоляції л. 1,6

Стрічка для ізоляції (50м) рул. 3,1

Кріплення для трубопроводів Ду25 (33.5х2.8) компл. 8

Кріплення для трубопроводів поліетиленових Ø25х3.5 компл. 75

Побутова каналізація К1ф/ц

Обладнання

Умивальник в комплекті компл. 5

Умивальник МГН в комплекті компл. 1

Раковина в комплекті компл. 8

Мийна з ринзером в комлекті компл. 2

Підлогова мийка в комплекті компл. 1

Мийка в комплекті компл. 1

Інсталяційна система для унітазу підвісного RAPID SL компл. 6

Унітаз підвісний компл. 6

Сидіння з кришкою для унітаза шт. 7

Панель змива компл. 7

Інсталяційна система для унітазу підвісного МГН компл. 1

Унітаз підвісний МГН компл. 1

Поручень настінний дугоподібний 70см, нержавіюча сталь компл. 1

Поручень настінний дугоподібний 60см, нержавіюча сталь компл. 1

Поручень прямий 60см, нержавіюча сталь компл. 1

Трап ТР-200.140.200-50-НС вертикальний Ду50 арт.521.05.11-UA шт. 3

− гідрозатвор ГЗ-140.75.105-НС для цил.корпусу Д=140мм арт.562.14.11-UA шт. 3

− вловлювач ВМД-135.135.25-НС105-НС для корпусу Д=140мм арт.563.05.11-UA шт. 3

− решітка РВ-166.166.25-ЩЛ2-НС-М125 щіл.до трапу 200х200 антиковзка арт.554.14.01-AS-UA шт. 3

Лінія 1 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 47,37

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 2

− гідрозатвор арт.993051 шт. 2

− вловлювач арт.993052 шт. 2

− трапоприямок 50 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 2

Лінія 2 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 25,14

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 1

− гідрозатвор арт.993051 шт. 1

− вловлювач арт.993052 шт. 1

− трапоприямок 50 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 1

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата

Thermaflex

Thermaflex

VODALAND

Thermaflex

VODALAND

VODALAND

VODALAND

VODALAND

VODALAND
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Лінія 3.1 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 5,97

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 1

− гідрозатвор арт.993051 шт. 1

− вловлювач арт.993052 шт. 1

− трапоприямок 110 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 1

Лінія 3.2 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 5,97

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 1

− гідрозатвор арт.993051 шт. 1

− вловлювач арт.993052 шт. 1

− трапоприямок 110 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 1

Лінія 3.3 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 5,97

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 1

− гідрозатвор арт.993051 шт. 1

− вловлювач арт.993052 шт. 1

− трапоприямок 110 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 1

Лінія 4 водовідвідного щілинного лотка MINI SLOT м 5,68

− решітка перфорована 166х166 арт.993010 шт. 1

− гідрозатвор арт.993051 шт. 1

− вловлювач арт.993052 шт. 1

− трапоприямок 110 вертикальний під підвісний гідрозатвор арт.991804 шт. 1

Вентиляційний клапан Ду110 900NECO компл. 3

Трубопроводи.Елементи кріплення

Труба каналізаційна чавунна SML Ду100 м 100

Труба каналізаційна чавунна SML Ду50 м 31

Хрестовина одноплощинна SML 100x100х100, 45⁰ шт. 1

Трійник каналізаційний чавунний SML 100х100, 45⁰ шт. 21

Трійник каналізаційний чавунний SML 100х50, 45⁰ шт. 7

Трійник каналізаційний чавунний SML 100х50, 90⁰ шт. 4

Трійник каналізаційний чавунний SML 50х50, 90⁰ шт. 1

Відвід каналізаційний чавунний SML 100, 45⁰ шт. 49

Відвід каналізаційний чавунний SML 50, 45⁰ шт. 8

Відвід каналізаційний чавунний SML 50, 90⁰ шт. 12

Перехід каналізаційний чавунний SML 100/50 шт. 9

Перехідник SML/ПП  100/110 HL9/1 шт. 13

Перехідник SML/ПП 50/50 HL9/1 шт. 12

Заглушка каналізаційна чавунна SML Ду100 шт. 8

Труба каналізаційна ПП Ду110 ДСТУ Б В.2.7-140:2007 м 25

Труба каналізаційна ПП Ду50 ДСТУ Б В.2.7-140:2007 м 30

Хрестовина одноплощинна ПП 110x110х110, 45⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 2

Хрестовина одноплощинна ПП 50x50х50, 90⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 5

Трійник каналізаційний ПП 110х110, 45⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 6

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата
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Трійник каналізаційний ПП 110х50, 90⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 4

Трійник каналізаційний ПП 50х50, 45⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 1

Трійник каналізаційний ПП 50х50, 90⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 3

Відвід каналізаційний ПП 110, 45⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 16

Відвід каналізаційний ПП 50, 90⁰ ДСТУ Б В.2.7-140:2007 шт. 39

Перехід каналізаційний ПП 110/50 шт. 3

Заглушка каналізаційна ПП Ду110 шт. 2

Заглушка каналізаційна ПП Ду50 шт. 4

Ревізія каналізаційна ПП Ду110 шт. 3

Кріплення для чавунних трубопроводів SML Ду100 компл. 50

Кріплення для чавунних трубопроводів SML Ду50 компл. 15

Кріплення для трубопроводів Ду110 компл. 15

Кріплення для трубопроводів Ду50 компл. 15

Протипожежний водопровід В2ф/ц

Арматура та обладнання

 -дверцята (bхh) 600х1770мм шт. 6

 -катушка для плоскосклад. рукава шт. 12

 -муфта з'єднувальна Ду50 шт. 12

 -вентиль (клапан) пожежний кутовий бронзовий Ду50 шт. 12

 -головка з'єднувальна муфтова ГМ-50 шт. 12

 -рукав пожежний із двома головками  ГР-50 Д-51 Д-51 шт. 12

 -ствол пожежний перекривний Ду-50 cприск-16 мм PWM-52 шт. 12

 -головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50 шт. 12

 -кран-комплектом  Ду-25 мм у складі: шт. 6

      *катушка для напівжорсткого рукава шт. 6

      *вентиль пожежний кутовий брон. Ду25 шт. 6

      *датчик положення пожежного крану шт. 6

      *головка з'єднувальна рукавна шт. 6

      *рукав пожежний напівжорсткий 20м шт. 6

      *ствол перекривний DN25/D10 шт. 6

 -блок управління пожежним краном БУПК шт. 6

 -датчик відкривання дверей (оповіщувач охоронний магнітоконтактний СОМК1-8 шт. 6

 -вогнегасник ВП-6 шт. 12

Кран шаровий фланцевий Ду50 шт. 6

Фланці сталеві приварні Ду50 шт. 12

Кран шаровий муфтовий, латунний, зливний Ду15мм шт. 6

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата

Шафа пожежна із двома кран-комплектами Ду 50мм, кран-комплектом Ду25 
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Трубопроводи.Матеріали.Елементи кріплення

Труба сталева (чорна)  Ду65  (76х3,5) ДСТУ 8943:2019 м 93

Труба сталева (чорна)  Ду50  (57х3,5) ДСТУ 8943:2019 м 6

Труба сталева водогазопровідна Ду25 (33.5х2.8) ДСТУ 8936:2019 м 6

Труба сталева водогазопровідна Ду15 (21.3х2.8) ДСТУ 8936:2019 м 2

Трійник сталевий безшовний Ду80 (88.9х5.6) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 2

Трійник сталевий безшовний редукційний Ду80/65 (89.9/76.1) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 2

Трійник сталевий безшовний Ду65 (76.1х5.0) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 2

Трійник сталевий безшовний редукційний Ду65/50 (76.1/60.3) ДСТУ ГОСТ 17376:2003 шт. 6

Відвід сталевий безшовний Ду76, 90° (76.1х5.0) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 шт. 10

Відвід сталевий безшовний Ду50, 90° (60.3х4.0) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 шт. 6

Перехід концентричний сталевий безшовний Ду80/65 (88.9 /76.1) ДСТУ ГОСТ 17378:2003 шт. 2

Перехід концентричний сталевий безшовний Ду65/50 (76.1 /60.3) ДСТУ ГОСТ 17378:2003 шт. 6

Краска масляна (2 шари) кг 9,3

Грунт ГФ-021 (1шар) кг 2,6

Кріплення для трубопроводів  Ду65  (76х3,5) компл. 20

Кріплення для трубопроводів Ду50  (57х3,5) компл. 6

Аркуш

Зм.1 1 − 07.23

Зм. Кіл. Арк. Підпис Дата
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