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Зм. Кѕль
 

Арк. ѳдок
 

Пѕдпис Дата 

Змѕст тому 
 

Стадѕя Аркуш Аркушѕв 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 Р  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевѕрив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Бѕном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

  Копѕював Формат А4  

Змѕст тому 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення Найменування Примѕтка  

0299.09.2024-ОК Титульний аркуш Стор. 1   

0299.09.2024-ОК-ЗМ Змѕст тому 
 

Стор. 2   

0299.09.2024-ОК-СП Склад проекту Стор. 3   

0299.09.2024-ОК.ЗД Загальнѕ данѕ Стор. 4 - 6  

0299.09.2024-ОК.СКС-СС Схема структурна Стор.  7   

0299.09.2024-ОК.СКС-ОУМ Комплект основних креслень Стор. 8 - 10  

0299.09.2024-ОК.СКС-КЖ Кабельний журнал Стор. 11 - 12  
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  Копѕював Формат А4  

      0299.09.2024-ОК-СП 
      

Зм. Кѕль
 

Арк. ѳдок
 

Пѕдпис Дата 

Склад проекту 

Стадѕя Аркуш Аркушѕв 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 Р  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевѕрив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Бѕном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Склад проекту 

 

 

Номер 
тому Позначення Найменування Примѕтка 

 Затверджувальна документацѕя (РП) 

 Том 1 - Загальна Пояснювальна записка. 

1 0299.09.2024-СКС-ЗМ Змѕст тому 
 

 

1 0299.09.2024-СКС-СП Склад проекту  

1 0299.09.2024-СКС-ЗП Загальна пояснювальна записка  

1 0299.09.2024-СКС-ІО Рѕшення з ѕнженерного обладнання  

1 0299.09.2024-СКС-ПОБ Органѕзацѕя будѕвництва  

 Том 2 -  Кошторисна документацѕя. 

2 0299.09.2024-К-ЗМ Змѕст тому 
 

 

2 0299.09.2024-К-СП Склад проекту  

2 0299.09.2024-К Кошторисна документацѕя  

                               Том 3 -  Комплект основних креслень. 

3 0299.09.2024-00-ЗМ Змѕст тому 
 

 

3 0299.09.2024-00-СП Склад проекту  

3 0299.09.2024-00 Основнѕ креслення  

 Робоча документацѕя (Р) 

 Том 4 – Комплект основних креслень. 

4 0299.09.2024-ОК-ЗМ Змѕст тому 
 

 

4 0299.09.2024-ОК-СП Склад проекту  

4 0299.09.2024-ОК Основнѕ креслення  



Загальнѕ вказѕвки

1. Основнѕ креслення для монтажу обладнання та кабельних трас СКС виконанѕ на пѕдставѕ :
a. Договору;
b. Завдання на проектування;
c. Технѕчного завдання.

2. За рѕвень нуля визначено рѕвень пѕдлоги 1 поверху.
3. Устаткування встановлюѓться згѕдно креслень та ѕнструкцѕй виробника, враховуючи примѕтки на

аркушах.
4. Кабельнѕ комунѕкацѕі всерединѕ будѕвель прокладаються вѕдповѕдно креслень по металевим

перфорованим лоткам, а в мѕсцях вѕдводѕв вѕд лотка в гофрованѕй ПВХ трубѕ необхѕдного дѕаметру.
5. Крѕплення гофрованоі труби виконуѓться вѕдповѕдними комплектами крѕплень, з ѕнтервалом не

бѕльше нѕж 0.5м. Крѕплення лоткѕв виконати з ѕнтервалом не бѕльше нѕж 1м.
6. Всѕ кабелѕ та матерѕали, якѕ застосовуються, повиннѕ вѕдповѕдати вимогам пожежноі безпеки, до

елементѕв кабельних лѕнѕй, систем проводки наведених у ДБН В.2.5-23.
7. Пѕсля виконання монтажних робѕт по прокладанню кабельних комунѕкацѕй обов'язково

     здѕйснюѓться перевѕрка цѕлѕсностѕ кабелю шляхом прозвонювання кожноі лѕнѕі зв'язку.
8. Монтаж та налагодження апаратури повиннѕ виконуватись вѕдповѕдно до вимог, ДНАОП

0.00-1.32-2001, НАПБ Б.01.004-2000, ПУЕ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85 та технѕчних описѕв на
устаткування.

9. Технѕчнѕ рѕшення, розробленѕ в кресленнях вѕдповѕдають вимогам екологѕчних, санѕтарно -
гѕгѕѓнѕчних, протипожежних ѕ ѕнших дѕючих норм ѕ правил ѕ забезпечують безпечну для життя й
здоров'я людей експлуатацѕю об'ѓкта при дотриманнѕ передбачених робочими кресленнями заходѕв

Вѕдомѕсть креслень комплекту

Аркуш Найменування Примѕтка

Загальнѕ данѕ

1 Вѕдомѕсть креслень комплекту

1 Загальнѕ вказѕвки

1 Позначення умовнѕ

1 Вѕдомѕсть комплектѕв основних креслень

2-3 Специфѕкацѕя обладнання та матерѕалѕв

Плани розташування основного обладнання та мереж.

Схема структурна

План розташування основного устаткування та мереж

Кабельний журнал.
Вѕдомѕсть комплектѕв основних креслень

Позначення Найменування Примѕтка

0299.09.2024-ОК.СКС-СС Схема структурна на 1-му арк.

0299.09.2024-ОК.СКС-ОУМ
План розташування основного устаткування та
мереж на 3-х арк.

0299.09.2024-ОК.СКС-КЖ Кабельний журнал. на 2-х арк.

Умовнѕ позначення

Позначення Найменування Примѕтка
Існуюча телекомунѕкацѕйна

стѕйки/шафа СВС

Точка доступу Wi-Fi

Розетка стацѕонарна RJ45

Кабельна траса слабкострумова

Металевий перфорований кабельний
лоток 200х50

Металевий перфорований кабельний
лоток 150х50

Металевий перфорований кабельний
лоток 100х50

Металевий перфорований кабельний
лоток 50х50
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ТОВ �ǟентр безпеки
�Бѕном�

Стадѕя Аркуш АркушѕвЗм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата
Г І П
Розробив
Перевѕрив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.ЗД

Загальнѕ даннѕ .
Система вѕдеоспостереження.

Р 1 3
Коваль О.М.
Лащевський Р.А.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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49 U

48 U

47 U

46 U

45 U

44 U

43 U

42 U

41 U

40 U

39 U

38 U

37 U

36 U

35 U

34 U

33 U

32 U

31 U

30 U

29 U

28 U

27 U

26 U

25 U

24 U

23 U

22 U

21 U

20 U

19 U

18 U

17 U

16 U

15 U

14 U

13 U

12 U

11 U

10 U

9 U

8 U

7 U

6 U

5 U

4 U

3 U

2 U

1 U

Серверна, ШТК01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

OK-CM107

41

ЕРП 3U 19"/К-565

AW-GEV-288A-370

АПК, 3 поверх

VIVOTEK ND9542P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

OK-CM107

AW-GEV-288A-370

VIVOTEK ND9542P

VIVOTEK ND9542P

VIVOTEK ND9542P

VIVOTEK ND9542P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

OK-CM107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

OK-CM107

SRT96RMBP

SRT3000RMXLI

FOB-19/1-336/36-1-24

Стійка UA-OF49-D-BK
15 U

14 U

13 U

12 U

11 U

10 U

9 U

8 U

7 U

6 U

5 U

4 U

3 U

2 U

1 U

Прим. охорони, ШТК04
FOB-19/1-336/36-1-24

КПП , 1 поверх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

OK-CM107

AW-GEV-288A-370

ЕРП 3U 19"/К-565

SRT1000RMXLI

Шафа UA-MGSWA157B

ВР01

ВР02

ВР03

ВР04

ВР05

Існуюча оптична кабельна траса СВС (використати вільне волокно)

USW-Pro-8-PoE

USW-Pro-48-POE

OK-CM107

OK-CM107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2417 18 19 20 21 22 23

WT-2126-CAT.5E

WT-2264-CAT.5E

17
РС

ТД 01-24, РС 01-12

24
ТД

SRT1000RMXLI

3

ТД 25-27

3
ТД

UDM-Pro
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ТОВ �ǟентр безпеки
�Біном�

Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Г І П
Розробив
Перевірив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.СКС-СС

1 1Р

Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська
область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лісова 4А

Структурована кабельна система

Схема структурна.

Коваль О.М.
Лащевський Р.А.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

Примітки:
1. Комутаційне обладнання СКС розмістити в існуючих стійці та шафі СВС ШТК01 та ШТК04 відповідно.
2. Для зв'язку між комутаторами в ШТК01 та ШТК04 використати одне з вільних волокон існуючого

магістрального оптичного кабелю системи відеоспостереження шляхом підключення оптичних патчкордів до
відповідних розеток на оптичних патч-панелях.

3. Оптичний кабель, патч-панелі та компоненти разом з роботами, за виключенням оптичних патч-кордів,
враховані в проекті СВС 0296.09.2024-ОК.

4. Для резервування живлення 48-портового PoE-комутатора та роутера UDM-Pro в ШТК01 встановити
додаткове джерело безперебійного живлення.

5. Для резервування живлення 8-портового PoE-комутатора в ШТК04 використати існуючий ДБЖ, що
врахований в проекті СВС 0296.09.2024-ОК.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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Лоток 200*50

Лоток 150*50

Лоток 100*50

Лоток 50*50

ТД02

ТД03

ТД04

ТД05

ТД07

ТД08

ТД09

ТД10

ТД11

ТД12

ТД13

ТД14

ТД15

ТД16

ТД17

ТД18ТД06

ТД01

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall
U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

U7-Pro-Wall

Лоток 150х50 прокласти крѕпленням до профнастилу
на вѕдмѕтцѕ +13.000

Лоток 150х50 прокласти крѕпленням до профнастилу над
стелажами

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до
двутавра над стелажами

Лоток 150х50 прокласти крѕпленням до профнастилу
на вѕдмѕтцѕ +13.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стѕни
на вѕдмѕтцѕ +4.000

Лоток 100х50 прокласти крѕпленням до стѕни
на вѕдмѕтцѕ +4.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стѕни
на вѕдмѕтцѕ +4.000

Лоток 150х50 прокласти крѕпленням до стелѕ

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стелѕ

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стелѕ

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стелѕ

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до
профнастилу на вѕдмѕтцѕ +13.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до
профнастилу на вѕдмѕтцѕ +13.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стѕни
на вѕдмѕтцѕ +4.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стѕни
на вѕдмѕтцѕ +4.000

Лоток 50х50 прокласти крѕпленням до стелѕ

Пѕдйом слабкострумовоі кабельноі траси на 3-й поверх АПК
лоток 150х50

Спуск лотка 150х50 на вѕдм +4.000Спуск лотка 150х50 на вѕдм +4.000

Спуск лотка 50х50 на вѕдм +6.000
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ТОВ "ǟентр безпеки
"Бѕном"

Стадѕя Аркуш Аркушѕв
Зм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата

Г І П
Розробив
Перевѕрив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.СКС-ОУМ

1 3Р

Будѕвництво складського комплексу за адресою: Украіна, Киівська
область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лѕсова 4А

Структурована кабельна система

План розташування основного
устаткування та мереж. М 1:200

Коваль О.М.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

Лащевський Р.А.

Примѕтки:
1. Точки доступу ТД 01-18 встановити крѕпленням до стѕни на висотѕ 6м вѕд рѕвня чистовоі пѕдлоги.
2. Стацѕонарнѕ розетки RJ45 PC13-17 розмѕстити в примѕщеннѕ над санвузлом в осях "Ж-И/6-7". Точне мѕсце та висоту установки стацѕонарних розеток RJ45 з прив'язками уточнити перед початком монтажу.
3. Кабельнѕ комунѕкацѕі максимально прокласти в металевих лотках, а в мѕсцях вѕдгалуження вѕд лоткѕв використовувати гофровану трубу з ПВХ необхѕдного дѕаметрую
4. Лотки прокласти у вѕдповѕдностѕ з примѕтками на кресленнѕ . Точне розмѕщення лоткѕв уточнити та узгодити перед початком будѕвництва.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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ТОВ �ǟентр безпеки
�Бѕном�

Стадѕя Аркуш Аркушѕв
Зм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата

Г І П
Розробив
Перевѕрив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.СКС-ОУМ

2 3Р

Будѕвництво складського комплексу за адресою: Украіна, Киівська
область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лѕсова 4А

Структурована кабельна система

План розташування основного
устаткування та мереж. М 1:150

Коваль О.М.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

Лащевський Р.А.

Примѕтки:
1. Точки доступу ТД 19-24 встановити крѕпленням до стелѕ .
2. Кабельнѕ комунѕкацѕі максимально прокласти в металевих лотках, а в мѕсцях

вѕдгалуження вѕд лоткѕв використовувати гофровану трубу з ПВХ необхѕдного
дѕаметру.

3. Лотки прокласти у вѕдповѕдностѕ з кресленням крѕпленням до стелѕ . Точне
розмѕщення лоткѕв уточнити та узгодити перед початком будѕвництва.

4. Висоту та точне мѕсце установки стацѕонарних розеток RJ45 уточнити перед
початком будѕвництва.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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ТОВ �ǟентр безпеки
�Бѕном�

Стадѕя Аркуш Аркушѕв
Зм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата

Г І П
Розробив
Перевѕрив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.СКС-ОУМ

3 3Р

Будѕвництво складського комплексу за адресою: Украіна, Киівська
область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лѕсова 4А

Структурована кабельна система

План розташування основного
устаткування та мереж. М 1:100

Коваль О.М.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

Лащевський Р.А.

Примѕтки:
1. Точки доступу ТД 25-27 встановити крѕпленням до стелѕ .
2. Кабельнѕ комунѕкацѕі прокласти в гофрованѕй трубѕ з ПВХ

необхѕдного дѕаметру.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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ТОВ �ǟентр безпеки
�Бѕном�

Стадѕя Аркуш АркушѕвЗм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата
Г І П
Розробив
Перевѕрив
Н.контр.

0299.09.2024-ОК.СКС-КЖ

Кабельний журнал.
Система вѕдеоспостереження.

ВД 1 2
Коваль О.М.
Лащевський Р.А.

Коваль О.М.

Лащевський Р.А.

03.01.25

03.01.25

03.01.25

03.01.25
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Арк.

Зм. Кѕльк. Арк. ѳдок. Пѕдпис Дата
0299.09.2024-ОК.СКС-КЖ
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