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от щита учета

QF1

 3Р В16А

L + N

отключаемые группы неотключаемые группы

N

QF117 QF118 QF119 QF120 QF121 QF122QF115
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QFD114QF113QF112QF111QF110QF109

LA2,B2,C2

QF108QFD107

QD1  3P+N 63А,S 300мА

QD2 1P+N 63А, 30мА QD4 3P+N 63А, 30мА

QW1 3P, 40A

ГРЩ  - главный распределительный щит 

KV  - реле контроля напряжения 

QF  - автоматический выключатель 

QS  - рубильник ввода резерва 

QD  - устройство защитного отключения 

QW  - выключатель нагрузки 

L  - фазная шина или провод 

N  - шина или провод «рабочего нуля»

PE  - шина или провод «защитного проводника»

генератор
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номер группы

наименование

потрбителя

тип защиты

фаза

присоединения

тип и сечение

кабеля
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Однолинейная схема
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При увеличении установленной мощности до 25кВт заменить QF1 на номинал 40А
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AA B A

QD6 1P+N 25А, 30мАQD5 1P+N 25А, 30мА

QF201

ПРИМЕЧАНИЯ:

K

K K K

QF202 QF203 QF204 QF205 QF206 QF207 QFD208 QF209 QF210 QF211 QF212 QF213 QF214 QF215 PE

LA7,B6

LA5,A6,B5

N5

N6
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QFD  - дифференциальный автомат 

К1

К2 К3 К4

К  - реле управления (По Wi-Fi)

СПЕЦИФИКАЦЦИ ОБОРУДОВАНИЯ

ГРЩ

1 щит 96 модулей 1 шт

2 переключатель ввода резерва 40А, 4P HAGER SFT-440 1 шт

3 реле контроля напряжения 1Ф, 63А DIGITOP VP-63 3 шт

4 дифференциальное реле 3P+N, 63А, 300mA,S HAGER CP463J 1 шт

5 выключатель нагрузки 40A, 3P HAGER SBN340 1 шт

6 дифференциальное реле 1P+N, 63А, 30mA, A HAGER CD263J 2 шт

7 дифференциальное реле 3P+N, 63А, 30mA, A HAGER CD463J 1 шт

8 автоматический выключатель однополюсный С 10A/1 HAGER MC110A 9 шт

9 автоматический выключатель однополюсный С 16A/1 HAGER MC116A 12 шт

10 автоматический выключатель двухполюсный B 16A/2 HAGER MB216A 1 шт

11 автоматический выключатель трехполюсный B 16A/3 HAGER MB316A 1 шт

12 автоматический выключатель трехполюсный C 16A/3 HAGER MC316A 1 шт

13 автоматический выключатель трехполюсный С 25A/3 HAGER MC325A 2 шт

14 дифференциальный автомат 1P+N, C16, 10mA, A HAGER AD966J 1 шт

15 дифференциальный автомат 1P+N, С10, 30mA, A HAGER AD960J 1 шт

16 реле управления 16А, SONOFF TH16 1 шт

РЩ 2Й ЭТАЖ

1 щит  48 модулей 1 шт

2 дифференциальное реле 1P+N, 25А, 30mA, A HAGER CD225J 2 шт

3 автоматический выключатель однополюсный С 6A/1 HAGER MC106A 3 шт

4 автоматический выключатель однополюсный С 10A/1 HAGER MC110A 7 шт

5 автоматический выключатель однополюсный С 16A/1 HAGER MC116A 7 шт

6 дифференциальный автомат 1P+N, С16, 10mA, A HAGER AD966J 1 шт

7 реле управления 10А, SONOFF BASIC 3 шт
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